OKRESNY URAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Usek Statnej vodnej spravy
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Cislo spisu Senec
OU-SC-0SZP-2025/013747-004 29.05.2025

Rozhodnutie
OU-SC-OSZP/2025/013747/1-24/Be

Popis konania / U¢astnici konania

Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek Statnej vodnej spravy, ako miestne a vecne
prislusny organ statnej spravy vodného hospodarstva, podla ust. § 5 ods. 1 zakona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov a § 2 ods. 3 zakona ¢. 180/2013 Z.z. o
organizacii miestnej Statnej spravy a doplneni niektorych zakonov a $pecialny stavebny trad vo veciach vodnych
stavieb podla § 61 pism. c) zak. ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon) v stlade s ustanoveniami § 46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) stavebnikovi:

DEVICE s.r.o0., Trnavska 27, 903 01 Senec

podl'a § 26 ods.1 vodného zakona a § 66 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*)

Vyrok
I. Povol'uje

uskutocnenie vodnej stavby Senec: ,,Bytovy dom Senec* SO 09 Dazd’ova kanalizacia na p.¢. 5187, 5186/7, 5184/32,
5185/5, 5186/8 k.. Senec

Mesto Senec ako prislusny stavebny urad vydala rozhodnutie o umiestneni stavby pod cislom Vyst.720-24-
SAc,Gu zo dna 30.09.2024, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 11.11.2024 a stihlasné zavdzné stanovisko pod ¢islom
Vyst. 669-25-Sc,Gu zo diia 07.03.2025 k vydaniu povolenia $pecidlnym stavebnym tradom podla §120a §140b
stavebného zékona, ktorym overuje dodrzanie podmienok urcenych v uzemnom rozhodnuti a zavdzné stanovisko

pod ¢islom SEN31120/30423-2024/805 zo dna 02.05.2023.

Utelom vodnej stavby je odvadzat' dazd'ové vody zo strechy objektu, z navrhovanych parkovisk a cestnych
komunikacii.

Stavba sa povol'uje v rozsahu:
1.1 Dazd’ova kanalizacia
Dazdova kanalizacia bude odvadzat’ dazd’ové vody zo strechy objektu, z navrhovanych parkovisk, cestnych

komunikacii pomocou uliénych dazd’ovych a pomocou potrubia PP DN 300 celkove;j dizky 99,70m do navrhovaného
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systému s retenciou. Dazd’ové vody z parkovisk a cestnych komunikacii budi precistené v odlu¢ovacoch ropnych
latok na hodnoty menej ako 0,Img/l NEL, ktoré budu st¢ast'ou ulicnych vpusti. Takto pre¢istené vody sa navrhuji
odvadzat’ do odparovacej dazd’ovej zahrady z ktorej prepad bude zatsteny do novonavrhovanej reten¢nej nadrze z
doévodu vytvorenia dostato¢ného retenéného objemu. Spravca dazd’ovej kanalizacie PPA Power DS s. 1. 0. pozaduje
vypustanie maximalneho povoleného odtoku na urovni 0,51/s spolu pre susedny objekt aj pre novonavrhovany
objekt.

HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Prepoéet mnozstva dazdovych vod SUSEDNY objekt: STRECHA:

Podorysny priemet plochy v m2: S = 1151 m2 Odtokovy sucinitel: 4>=1,0

Vypocet mnozstva dazd’a s periodicitou p=0,02 nahradného dazd’a (50 ro¢ny dazd’) Intenzita dazd’a:qi2o = 55 1/
s.ha pre SOro¢ny dazd’

Od-gqnox$xS

Qd = (0,0055x1,0x 1151)=6,3 Lsl

CESTY a PARKOVISKO:

Podorysny priemet plochy v m2: S = 2418 m2 Odtokovy sucinitel: 4) = 1,0

Vypocet mnozstva dazd’a s periodicitou p=0,02 nahradného dazd’a (50 ro¢ny dazd’) Intenzita dazd’a:qi2o = 55 I/
s.ha pre SOro¢ny dazd’

Qd=qi2oxx S

Qd = (0,0055x1,0x 2418)= 13,3 1.s'l

Prepocet mnozstva dazd'ovych vod NOVONAVRHOVANY objekt:

STRECHA:

Podorysny priemet plochy v m2: S =613 m2

Odtokovy stcinitel’: = 1,0

Vypocet mnozstva dazd’a s periodicitou p=0,02 ndhradného dazd’a (50 ro¢ny dazd’)

Intenzita dazd’a:qi2o = 55 1/s.ha pre SOro¢ny dazd’

Qd-qi2oxx S

Qd= (0z0055x1,0x613)= 3,4 L.s1

CESTY a PARKOVISKO:

Podorysny priemet plochy v m2: S = 1743 m2 Odtokovy sucinitel: <|) = 1,0

Vypocet mnozstva dazd’a s periodicitou p=0,02 ndhradného dazd’a (50 ro¢ny dazd’) Intenzita dazd’a:qi2o = 55 I/
s.ha pre SOro¢ny dazd’

Od = qgi20 x x S Qd= (0,0055x1,0x 1743)=9,6 I.s"1

DAZDOVA ZAHRADA:

Podorysny priemet plochy v m2: S =75 m2 Odtokovy stcinitel: = 1,0

Vypocet mnozstva dazd’a s periodicitou p=0,02 nahradného dazd’a (50 ro¢ny dazd’) Intenzita dazd’a:ql20 = 55 I/
s.ha pre SOro¢ny dazd’

Od=qi2o0x$x S

Qd = (0,0055x1,0x75)= 0,4 1.s"1

Dazd’ové vody celkom pre SUSEDNY OBJEKT a NOVONAVRHOVANY OBJEKT:

Qd = 6,3+13,3+3,4+9,6+0,4 = 33,00 ks'l

(podrobny vypocet je uvedeny v prilohe TS)

Na zéaklade tychto vypoctov vychadza retenény objem spolu pre susedny objekt a novonavrhovany objekt 282,15 m3
pri poZzadovanom odtoku 0,51/s s ¢asom odtoku 156,75/h. Ked’ze susedny objekt ma vybudovanii 80m3 Reten¢nii
nadrz tak novonavrhovany objekt bude mat” vytvorenti napr. dazd’'ovi zahradu o objeme 103m3 s prepadom
do novej Retenénej nadrze o objeme 100m3. Velkost odlu¢ovaca ropnych latok: navrhujem napr. Odstraiovac
ropnych latok-ORL-filtra¢na vlozka CRCS5 do uli¢nych vpustov. Odluc¢ovac ropnych latok ORL-UV-filtra¢na vlozka
CRCS je technicky rieseny ako valcova nadoba z nehrdzavejicej ocele, v ktorej je umiestnena filtra¢na vlozka na
zachytavanie ropnych latok. Jednoducha konstrukcia umoziuje zabudovanie odluc¢ovaca ropnych latok priamo do
uli¢ného vpustu UV. Princip odlu¢ovaca CRCS je zalozeny na vyuziti rozdielnej Specifickej hmotnosti jednotlivych
komponentov v znecistenej odpadovej vode - hrubé necistoty sa usadzuji na dne sedimentacnej nadoby a vol'né
ropné latky, plavajuce na hladine, sa zachytavaju pomocou deliacej steny a filtra¢nej Casti s koalescencnym filtrom,
pozostavajucim z termicky retikulovaného polyéterového penového materialu ,,Filtren", a sorpénej geotextilie
NTRF.
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Navrhovany objekt dazdovej kanalizacie z parkovisk, spevnenych ploch tvoria vetvy

VETVA "SO 09 DAZDOVA KANALIZACIA" PP SN 10 DN300 dizky 82,40m

VETVA " SO 09 DAZDOVA KANALIZACIA PREPAD DO RN" PP SN 10 DN300 dizky 13,40m

VETVA " SO 09 DAZDOVA KANALIZACIA PREPAD DO CS" PP SN 10 DN300 dizky 3,90m

Spolu 99,70m VETVA "SO 09 VYTLACNE POTRUBIE " HDPE D80 dizky 50,60m

VETVA " SO 09 DAZDOVA KANALIZACIA PRIPOJKA" PP SN 10 DN160 dizky 1,10m

POTRUBNY SYSTEM DAZDOVEJ KANALIZACIE SPOLU 99,70+50,60+1,10 = 151,4m

Navrhované stoky sa spajaji pomocou $pecialneho v hrdle umiestneného tesniaceho krazku.

Vsetky potrubia budi ukladané v zapazenej ryhe Sirky 1,15m (pazenie prilozné v spodnej vode zatazené) s kolmymi
stenami na zhutnenie pieskového 16zka hr.ISOmm. Obsyp potrubia sa vykona Strkopieskom (vel'kost’ zin do 7mm)
hutnenych po vrstvach do vysky 300mm nad vonkajS$ou stenou potrubia. Nad potrubim nezhutiovat'.

Zasyp ryhy sa vykona triedenou zeminou hutnenou po vrstvach do vysky 300mm. U S$tatnych ciest sa pouzije na
spatny zasyp Strkopiesok zhutneny. Pri nespevnenej vozovke sa zriadi zhutneny kryt so Strkodrvy. Vykopové prace
realizované v zelenych plochach je potrebné po ukoncéeni vykopovych prac dat’ do povodného stavu a plochy vysiat’
travou. Poklopy kanaliza¢nych Sachiet musia byt vySkovo upravené do nivelety cesty resp parkoviska.

1.2 Kanaliza¢né pripojky

V ramci budovania jednotlivych stok z parkovisk a spevnenych ploch budu vysadené odbocky na kanalizacné
pripojky pre vpuste. Kanalizacné pripojky st navrhnuté v celom rozsahu z kanalizaénych rar PVC DN 200 SN10. V
ramci vystavby dojde k vybudovaniu kanaliza¢nych pripojok so zalstenim do navrhovanej kanaliza¢nej stoky 8ks.
Najmensi dovoleny sklon kanaliza¢nych pripojok odporac¢ame 2%.

Kanaliza¢né pripojky sa budi budovat’ sti¢asne s vystavbou stokovej siete. Napojenie kanalizaénych pripojok na
navrhovanu kanaliza¢nu stoku sa bude realizovat’ pomocou Sikmych kanaliza¢nych odbo¢iek PVC DN200/200/45.
Kanaliza¢na odbocka sa nasmeruje pod uhlom, ktory zavisi od hibky odbodenia a uli¢nej stoky. Potom sa na
kanaliza¢ni odbo¢ku pomocou napédjacicho kolena (pripadne dvoch kolien) PVC napoji odbocenie. Potrubie
pripojky sa bude ukladat’ v zapazenej ryhe s kolmymi stenami na zhutnené 16zko hrabky 15 cm. Pre obsyp potrubia
a zasyp ryhy platia rovnaké zasady ako pri ukladani potrubi stokovej siete. Upozorniujeme na to, ze v miestach, kde
pripojky vedu v cestnych komunikaciach, je treba zasyp ryhy v celom rozsahu désledne hutnit’.

KP1-KP9- 9 PRIPOJOK

PVC DN200 - KP1 - KP3,KP5,KP7,KP8 -1,0m

Spolu=PVC D200 -1,0x 6 =6,0 m

-kanaliza&né pripojky od uli¢nych vpusti- z PVC potrubia DN 200 mm v dizke = 6,0m

navrhovana betdénova uli¢na vpust-6 ks - s kalovym priestorom.

KP6- Kanaliza¢na pripojka-Strecha

PVCDN200-KP4 -12,0m

PVC DN200-KP6-12,0m

KP9 - Kanaliza¢na pripojka - Liniovy zZlab vstup parkovisko

PVC DN110-KP9- 1,0m

1.3 Dazd’ova zahrada

Pre potrebu retencie dazdovych vdd je navrhnuta dazd’ova zahrada na objem 103m3 za ucelom odvedenia
dazd’ovych vod zo striech a parkovisk. Prepad z dazd’ovej zahrady bude zausteny do Reten¢nej nadrze.

1.4 Reten¢na nadrz

Prebyto¢né dazd’ové vody, ktoré dazdova zahrada nebude schopna zadrzat buda zachytené v reten¢nej nadrzi
o objeme 100m3. Samotna retencnd nadrz sa skladd z 3 ks prefabrikovanych nadrzi o rozmere jednej nadrze
5,5mx2,8mx3,0m.

1.5 Cerpacia stanica dazd’ovych vod

Prebyto¢né dazd’ové vody z reten¢nej nadrze budu prepadom odvedené do akumulac¢nej nadoby Cerpacej stanice
odkial’ buda precerpavané do centralnej dazd’'ovej kanalizacie. Spravca dazdovej kanalizacie PPA Power DS s.
r. 0. pozaduje vypustanie maximalneho povoleného odtoku na trovni 0,51/s spolu pre susedny objekt aj pre
novonavrhovany objekt. Preto Cerpacie stanice susedného objektu a aj novonavrhovaného objektu budu vybavené
Astronomickymi spinacimi hodinami, ktoré budu zabezpecovat’ aby Cerpacie stanice nemohli byt v prevadzke
sucasne, kde bude jedna Cerpacia stanica ¢erpat’ 0,51/s jednu hodinu a druha Cerpacia stanica d’alSiu hodinu, resp. 50%
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navrhovaného ¢asového intervalu jedna Cerpacia stanica a 50% navrhovaného Casového intervalu druhé Cerpacia
stanica.

Chod jednotlivych Cerpadiel vidi prilozena tabulka:

* Intervaly

1 hod. Logistika 1 Logistika 2

INTERVAL 1 0:00 1:00 1:00 2:00

INTERVAL 2 2:00 3:00 3:00 4:00

INTERVAL 3 4:00 5:00 5:00 6:00

INTERVAL 4 6:00 7:00 7:00 8:00

INTERVAL 5 8:00 9:00 9:00 10:00

INTERVAL 6 10:00 11:00 11:00 12:00

INTERVAL 7 12:00 13:00 13:00 14:00

INTERVAL 8 14:00 15:00 15:00 16:00

INTERVAL 9 16:00 17:00 17:00 18:00

INTERVAL 10 18:00 19:00 19:00 20:00

INTERVAL 11 20:00 21:00 21:00 22:00

INTERVAL 12 22:00 23:00 23:00 24:00

1.6 HPV

Trvala hladina podzemnej vody na predmetnom izemi nie je zistena. To znamena, Ze hydrogeologické podmienky
su priaznivé pre polozenie kanalizacie, bez preCerpavania.

1.7 Skuska tesnosti

Po uloZeni kanaliza¢ného potrubia (gravitaéného) a zatazeni, s vynimkou spojov, zeminou do vysky 600 mm sa
vykona skuska vodotesnosti potrubia. Skiisku vodotesnosti treba vykonat’ podl'a STN EN 1610 Stavba a skSanie
kanaliza¢nych potrubi a stok. Skuska vodotesnosti sa vykona po zaslepeni odbocCiek. Po uspesnej skuske sa spoje
podbiju a obsypu tak isto, ako hlavné potrubie.

1.8 Ochranné pasma

K bezprostrednej ochrane verejnych kanalizacii pred poskodenim a na zabezpecenia ich prevadzkyschopnosti sa
vymedzuje pasmo ochrany verejnej kanalizacie ktorym sa rozumie priestor v bezprostrednej blizkosti verejnej
kanalizacie.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovana podl'a projektovej dokumentacie, ktori vypracoval autorizovany stavebny inzinier
Ing.Peter Tribula, EUR. Ing. e.¢.:6962*12, v oktobri 2024 . Projektova dokumentacia tvori neoddelitel'nu sucast’
tohto rozhodnutia.

2. Bez povolenia tunajsieho tradu sa stavebnik nesmie odchylit’ od schvalenej projektovej dokumentacie.

3. Stavba bude realizovana dodavatel'skym spdsobom. Stavebnik oznami tunajSiemu uradu v lehote do 15 dni po
skonceni vyberového konania zhotovitel’a stavby a predlozi jeho opravnenie na stavebn ¢innost’.

4. Termin zacatia stavebnych prac je stavebnik povinny oznamit’ tunajSiemu tradu v lehote 15 dni odo dia zacatia
vystavby.

5. Vhodnost’ pouzitého stavebného materialu musi byt preukazana podl'a zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Stavba bude ukoncend v lehote 24 mesiacov od zacatia stavby. V pripade, Ze termin dokoncenia stavby nebude
dodrzany, stavebnik je povinny poziadat’ o jeho prediZenie.

7. Stavenisko musi byt ozna¢ené v stilade s §43i ods. 3 pism. b) stavebného zakona na viditeI'nom mieste pri vstupe
identifika¢nou tabul'ou s uvedenim potrebnych tidajov o stavbe a Gcastnikoch vystavby: a) nazov stavby, b) ndzov
stavebnika, ¢) nazov zhotovitel'a a stavbyveduceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto stavbu povolil, e) termin
zacatia a ukoncenia stavby.

8. Stavebnik je povinny pred zacatim stavebnych prac vyty¢it’ inZinierske siete, tak aby nedoslo k ich poskodeniu.
9. Stavebnik je povinny viest’ stavebny dennik.

10. Pri vyjazde zo staveniska zabezpecit’ Cistenie vozidiel a stavebnych mechanizmov.

11. Skladovanie odpadov riesit’ s vyla¢enim moznosti negativneho ovplyviiovania podzemnych a povrchovych vod.
12. Pri uskutoc¢novani stavby dodrzat prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vS§eobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a prislusné technické normy, najma STN 75 5401, STN
75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961 a normy STN EN.
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13. Za obmedzenie vlastnickeho prava k pozemku podl'a § 26 ods. 8 vodného zakona, patri ich vlastnikom nahrada
podla osobitného predpisu (Stvrta Cast’ zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov). V sporoch o ndhradu
rozhoduje sud (§26 ods. 9 vodného zakona).

14. V pripade realizcie rozkopavok ciest, poziadat’ prislu$ny cestny spravny organ o zvlastne uzivanie komunikacie.
15. Vystavbu ¢asovo zosuladit’ s vystavbou verejného vodovodu a verejnej splaskovej kanalizacie v lokalite.

16. Stavebnik je povinny dodrziavat podmienky uvedené v stanoviskach dotknutych organov a organizacii, a to
najma:

» Zavizné stanovisko Okresného tradu Senec, tseku ochrany prirody a krajiny zo dna 13.12.2024, ¢islo OU-SC-
OSZP-2024/031992-002 :

Predmet stavby: SO 01 Bytovy dom, SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Trafostanica, SO 04 Distribu¢né VN rozvody,
SO 05 Vonkajsie NN rozvody, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Pripojky vody, SO 08 Pripojky splaskovej
kanalizacie, SO 09 Dazd’ova kanalizacia Miesto stavby: okres Senec, mesto Senec

Dotknuté pozemky: pare. C. 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5 pozemky umiestnené mimo zastavaného izemia obce

k. 4. Senec

Investor: DEVICE s.r.o., Trnavska 27, 903 01 Senec

Zodp, projektant: Ing. Mgr. Art, Peter Zivner, autorizovany stavebny inZinier

Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek Statnej spravy ochrany prirody a krajiny, organ
ochrany prirody a krajiny, ako dotknuty organ podl'a zakona ¢, 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon®), vydava v zmysle § 9 ods. 1 pism, ¢) zdkona nasledovné zavidzné
stanovisko:

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavané¢ho uzemia obce a v izemi, pre ktoré plati prvy stupenn ochrany v rozsahu
ustanoveni § 12 zakona.

2. Realizacia stavby nepredstavuje ¢innost’ podl'a zakona v izemi zakazana.

3. Navrhovanou stavbou nebudu dotknuté zaujmy uzemnej ani druhovej ochrany.

4.V pripade nevyhnutného vyrubu drevin v suvislosti s realiziciou stavby Vas upozoriiujeme, Ze mimo zastavaného
uzemia obce sa podl'a zdkona o ochrane prirody a krajiny vyzaduje sthlas na vyrub drevin s obvodom kmena nad
90cm, meranym vo vySke 130cin nad zemou, a suvislé krovité porasty s vymerou nad 200 m2 o suhlase na vyrub
drevin podl'a § 47 ods. 3 zakona o ochrane prirody a krajiny je prislusny rozhodnut’ Okresny trad Senec, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie organ ochrany prirody a krajiny.

5. V pripade stavby v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody - o$etrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1 pri stavebnych pracach sa drevina chrani cela (koruna, kmen,
korenova ststava) pred poskodenim. Pri pouZzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok sa musi dbat’
na minimalizaciu poSkodenia drevin. V zelenom pase ukladat’ potrubia a kable vo vzdialenosti 1,5 m od osi
stromov. Vykopové prace v blizkosti stromov a krikov sa budi uskuto¢novat’ ruéne s dérazom na ochranu ich
korefiovych systémov. Cinnostou neposkodit’ kmene existujiicich drevin. Narusené travnaté porasty budu upravené
do pévodného stavu s opadtovnym zatravnenim.

 Zavazné stanovisko Okresného turadu Senec, Gsek odpadového hospodarstva zo dia 16.01.2025 pod ¢islom OU-
SC-OSZP-2025/005543-004 :

Po preskiimani ziadosti a na zaklade doru¢enych podkladov podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 2. zakona o odpadoch
vydava tunajsi irad k predmetnej Ziadosti nasledovné vyjadrenie:

NEMA NAMIETKY

proti realizacii predmetnej stavby.

Predpoklad vzniku odpadov pri vykonavani stavebnej ¢innosti:

Odpady zaradené podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z,, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov:

Cislo Nazov druhu Kat. Predpokladané mnozstvo (kg, t, 17 01 01 betén O 1,0 t

17 01 02 tehly O 0,08 t

17 01 03 skridly a obkladovy material a keramika O 200

17 01 07 zmesi betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 200 kg
17 02 01 drevo O 100 kg

17 02 02 sklo O 50 kg

17 02 03 plasty O 2,0 m3

17 04 05 zelezo aocel’ O 0,5 t

17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 80 kg
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17 06 04 izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 80 kg

17 08 02 stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 100 kg

L Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ zakon C. 79/2015 Z. z. o odpadoch a suvisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

2. Drzitel’ odpadu je povinny uplatnit’ hierarchiu odpadového hospodarstva ustanovené v § 6 zakona ¢. 79/2015 Z,
z. 0 odpadoch,

3. Povodcom odpadov vznikajicich v désledku uskutoénovania stavebnych prac je pravnicka osoba alebo fyzicka
osoba-podnikatel’, pre ktort sa tieto prace v kone¢nom $tadiu vykonavaju pre fyzické osoby je p6vodcom odpadov
ten, kto uvedené prace vykonava.

4. Povodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podl'a § 14 - drzitel'a odpadu podl'a zakona
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

5. Povodca odpadu je povinny jednotlivé odpady spravne zarad’ovat’ a zhromazd'ovat’ vytriedené podl'a druhov
odpadov a poddruhov (katalogovych &isiel uvedenych vo vyhlaske MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov), zabezpecit’ pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a zabezpecit
spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva v stilade so zakonom o odpadoch.

6. Povodca odpadu je povinny viest’ evidenciu a ohlasovat’ udaje z evidencie prislusnému okresnému tradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 pism. f) a g) zakona o odpadoch, v sulade s ustanovenim § 3
vyhlasky MZP SR C. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

7. Povodca odpadu ma pred realizaciou demolacnych prac apo realizacii demola¢nych prac ohlasovaciu povinnost’
podl'a § 77 ods. 3 pism. e) a f).

8. Ak sa nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac pouzije
na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany, nejde o odpad. Inak sa povazuje za
odpad, s ktorym je potrebné nalozit’ v sulade so zakonom o odpadoch.

9. VyuZivanie odpadov na spitné zasypavanie je mozné len na zaklade suhlasu prislu$ného organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva v stlade s § 97 ods. 1) pism. s) zakona o odpadoch.

10. Skladovanie vykopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zakona o odpadoch je mozné len na zaklade
suhlasu prislusného organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva v sulade s § 97 ods. 1) pism. u) zakona o
odpadoch.

-v zmysle § 3 ods. 19 zékona o odpadoch skladovanie vykopovej zeminy je docasné ulozenie odpadu - vykopovej
zeminy mimo staveniska pred jej vyuzitim na spitné zasypavanie v mieste, ktoré nie je zariadenim na zhodnocovanie
odpadov alebo zariadenim na zneSkodnovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku vykopovej zeminy.

11. Investor (p6vodca) komunalnych odpadov je povinny okrem iného zapojit’ sa do systému zberu komunalnych
odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozlozite'ny odpad zo zahrad a parkov.

12. Investor odovzda tunajSiemu tradu doklady o odbere odpadov vzniknutych z realizacie stavby a ich naslednom
spracovani opravnenou osobou, pre ucely vyjadrenia v kolaudaénom konani v zmysle §99 ods. 1 pism. b) bod 5
zéakona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle §99 ods. 2 zakona o odpadoch povazuje za zaviazné stanovisko pre ucely stavebného
konania podl'a zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov,
nenahradza povolenie, suhlas a nie je rozhodnutim podl'a predpisov o spravnom konani.

Toto vyjadrenie prislusného organu v plnom rozsahu rusi vyjadrenie pod ¢. OU-SC-OSZP-2025/005543-002 zo dna
15.1.2025 a nahradza ho novym vyjadrenim pod ¢. OU-SC-OSZP-2025/005543-003.

» Zavdzné stanovisko Okresného tradu Senec, Giseku posudzovania vplyvov zo dna 07.05.2024, ¢islo OU-SC-
OSZP-2024/016098-002:

Okresny trad Senec, odbor starostlivosti o zivotne prostredie, Gisek posudzovania vplyvov na zivotné prostredie,
ako prislusny organ podl'a § 56 pism. e) zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5 zakona NR SR ¢. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkona C. 180/2013
Z. z. o organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vydéva nasledovné vyjadrenie:

Po prestudovani predlozenej ziadosti, Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie konstatuje,
7e projekt ,Bytovy dom -Senec* nespifia kritéria podla § 18 zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov nakolko projekt
nedosahuje prahové hodnoty podla prilohy C. 8 zikona a preto nepodlicha zistovaciemu konaniu v zmysle zakona
C.24/2006Z.Z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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* PPACOnTROLL, PPA POWER DS, s.r.o., Vajnorska 137 Bratislava ¢islo POOD-50-2025-000183 zo dna
14.03.2025:

Ziadostou doruenou mailom diia 19.2.2025 (doplnenou mailom o reviziu 1 &asti vodohospodarskych stavieb 12.3.
2025) ste nas poziadali o vyjadrenie k projektu v stupni pre stavebné povolenie, ktory riesi navrh stavebnych objektov
vasej stavby "Bytovy dom Senec" na parcelach ¢. 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5 registra ,,C" k. 0. Senec.
Projektova dokumentacia bola vypracovana 11/2024 generalnym projektantom INGART group, s.r.0., Majernikova
1/B, 841 05 Bratislava

Architektira

SO Ol-Bytovy dom

Doprava

SO02-Spevnené plochy

Elektro

5003 Trafostanica

5004 Distribu¢né VN rozvody

5005 Vonkajsie N N rozvody

SO 05.1 pripojka NN

5006 Verejné osvetlenie

Vodné hospodarstvo

5007 Pripojky vody

5008 Pripojky splaskovej kanalizacie

SO 09 Dazdova kanalizacia

S technickym navrhom projektu ,,Bytovy dom Senec " v stupni pre stavebné povolenie a s vydanim stavebného
povolenia

SUHLASIME

PRI DODRZANI NASLEDOVNYCH PODMIENOK:

Architektira

SO 01-Bytovy dom

K ¢asti Architektira nemame pripomienky.

Al. Stavebnik dodrZi ostatné podmienky tohto vyjadrenia uvedené v Casti ,,VSeobecné podmienky pre vsetky
stavebné objekty".

Doprava

5002 - Spevnené plochy

DI. Povrchové vody z komunikacii, manipula¢nych ploch a parkovisk musia byt odvedené do arealového rozvodu
zaolejovanej kanalizacie a nesmu natekat’ na komunikacie vo vlastnictve alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.o.
D2. V pripade, ak vznikne poziadavka na upravu existujiiceho dopravného znacenia na komunikacii vo vlastnictve
alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.0., tito zmenu vratane odsuhlasenia Projektovej dokumentacie na Dopravnom
inSpektorate a Urcenia pouzitia dopravného znacenia zabezpeci stavebnik na svoje naklady. Po realizacii najneskor
pri kolauda¢nom konani stavebnik odovzda PPA POWER DS, s.r.0. 1 x original PD skutkového stavu s vyzna¢enym
urc¢enim DZ.

D3. Stavebnik dodrzi ostatné podmienky tohto vyjadrenia uvedené v casti ,,VSeobecné podmienky pre vsetky
stavebné objekty".

Elektro

5003 Trafostanica

5004 Distribu¢né VN rozvody

5005 Vonkajsie NN rozvody

SO 05.1 pripojka NN

5006 Verejné osvetlenie

K technickému rieseniu Casti elektro sa nevyjadrujeme z dovodu, Ze stavebnik neuvazuje s pripojenim na zariadenia,
ktorych prevadzkovatel'om alebo vlastnikom je PPA POWER DS, s.r.0.. alebo ktorych vlastnikom je DI PARK Infra
S.I.O..

El. Stavebnik dodrzi ostatné podmienky tohto vyjadrenia uvedené v casti ,,VSeobecné podmienky pre vsetky
stavebné objekty".

Vodné hospodarstvo - SQ07 Pripojky vody

VI. Stavebnik dodrzi maximalne hodnoty pre dodavku pitnej vody:

Priemerna denna potreba pitnej vody spolu (merand meracim zariadenim):

QP=0,01331/s
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Maximalna hodinova potreba pitnej vody spolu : Qh = 0,0399 I/s

V2 Do vodomernej zostavy v $achte bude ako ur¢ené meradlo osadeny certifikovany hlavny vodomer s dial’kovym
odpoctom spotreby vody. Stavebnik zabezpe¢i na vlastné naklady najneskor ku dnu kolaudacie funkény prenos
dial’kovych dat z hlavného vodomeru na technické zariadenie (PC, mobil) prevadzkovatel'a vodovodu PPA POWER
DS, s.r.o. a bude garantovat’ na vlastné naklady funkény prenos dat po celtt dobu odberu vody. Vodomer musi
byt navrhnuty tak, aby zabezpe¢il meranie spotreby v celom rozsahu (pri minimalnom aj maximalnom prietoku).
Vodomer ziadame umiestnit’ tak, aby stav vodomeru bolo mozné od¢itat’ bez vstupu do vodomernej Sachty
( odfotenie, pouzite ty¢e s lupou...) - v pripade poruchy prenosu dat dial’kového odpoctu.

Hlavny vodomer musi byt overovany v intervaloch v zmysle platnej legislativy.

Vodomernt $achtu je potrebné vybudovat’ tak, aby do nej neprenikala spodna ani povrchova voda.

V3. Prevadzkovatel' verejného vodovodu negarantuje potrebu vody z verejného vodovodu pre zabezpecenie
pozadovanej potreby poziarnej vody pre vnutorné hydranty.

Verejny vodovod v lokalite D1 Park Senec je uréeny a kapacitne dimenzovany na zasobovanie odberatel'ov pitnou
vodou. Vodovod méze mat’ funkciu dopiiania arealového zdroja poZiarnej vody, nenahradza viak poziarny vodovod.
Pre pripady potreby doplnenia vody do poziarnej nadrze je mozné kratkodobo prekroc¢it’ horeuvedené maximalne
hodnoty avsak je nutné

dopinat poziarnu nadrz mimo ¢asov hlavnej spotreby pitnej vody v parku (rano, poobede, veéer).

V4. Bod pripojenia na na$ vodovod bude realizovany stavebnikom bez prerusenia dodavok pitnej vody navarovacim
pasom s prislusnym odbo¢kovym uzaverom. Za stav vodovodu medzi bodom pripojenia a vodomernou Sachtou
stavebnika s hlavnym vodomerom zodpoveda vlastnik stavby.

V5. Stavebnik dodrzi ostatné podmienky tohto vyjadrenia uvedené v casti ,,VSeobecné podmienky pre vsetky
stavebné objekty".

Vodné hospodarstvo - SO 08 Pripojky splaskovej kanalizacie

SK1. Stavebnik dodrzi maximalnu hodnotu pre prietok splaskov:

Priemerny denny prietok splaskov Maximalny hodinovy odtok splaskov:

SK2. V pripade, zmeny vyuzitia predajnych priestorov (kedykol'vek v budicnosti) na restauraéné ucely s kuchynou
musi byt osadeny do prislusnej vetvy splaskovej kanalizacie lapac¢ tukov.

SK4. Stavebnik dodrzi ostatné podmienky tohto vyjadrenia uvedené v Casti ,,VSeobecné podmienky pre vsetky
stavebné objekty".

Vodné hospodarstvo - SO 09 Dazd’ova kanalizacia

DK1. Stavebnik dodrzi maximalny povoleny odtok dazd’ovych vod Qmax = 0,50 /s, ktory je spolo¢ny pre "Bytovy
dom Senec" aj existujuci "Bytovy dom" na parcele p.¢. 5189/1 k.0. Senec

DK2. Kazdy z rozvadzatov CS dazdovych vod ("Bytovy dom Senec" aj existujici "Bytovy dom") napajajuci
erpadla pre odtok vody bude vybaveny , DIGITALNYMI ASTRONOMICKYMI SPINACIMI HODINAMI",,
ktoré budu naprogramované tak, ze bude zopnuty kontakt (typ NO) striedavo v ¢asovych intervaloch uvedenych v
projektovej dokumentécii, ¢o stavebnik preukaze v ramci kolaudacného konania.

Obe CS budi vybavené prevadzkovym predpisom s in$trukciou, Ze nastavenia oboch CS (TCS1 aj TCS2) musi byt
vzajomne koordinované a pri zmene ¢asového planu jednej, musi byt upravena aj druha CS.

PPA POWER DS, s.r.o. je opravnena opatrit’ spinacie hodiny plombou, tak aby nemohlo prist' k svojvolnému
prestaveniu

PPACOHTROLL

Zmena ¢asového planu musi byt vopred odsuhlasena oboma spravcami arealov a PPA POWER DS, s.r.o0.. Stavebnik
je povinny kedykol'vek spristupnit’ prislusné zariadenia zamestnancom PPA POWER DS, s.r.o. na kontrolu
dodrziavania limitov a nastavenych ¢asovych intervalov chodu ¢erpacich stanic.

DK3. Stavebnik v ramci kolauda¢ného konania predlozi prevadzkovatel'ovi verejnej kanalizacie PPA POWER DS,
s.r.o. sthlas vlastnika/spravcu objektu "Bytovy dom" na parcele p. ¢. 5189/1 k.i. Senec s nastavenymi ¢asovymi
intervalmi spinania chodu Eerpacich stanic.

DK4.

Riadiaci systém ovladania chodu &erpadiel Gerpacej stanice (CS) musi byt’ preukazatel'ne nastaveny na chod max.
1 &erpadla (druhé &erpadlo bude k dispozicii vzdy len ako zaloZné bez ohl'adu na stav hladiny v CS resp. retenénej
nadrzi).

DKS5. Stavebnik preukéZe nastavenie vykonu CS resp. ¢erpadiel na maximalnu povolenti hodnotu Qmax = 0,50 1/s.
DK6. Vlastnik alebo spravca objektu bude zabezpecovat’ pravidelni kontrolu a Cistenie vSetkych ORL a na
poziadanie PPA POWER DS, s.r.0. predlozi vSetky kontrolné zaznamy a zaznamy o tdrzbe a ¢isteni ORL.

DK7. Stavebnik dodrzi ostatné podmienky tohto vyjadrenia uvedené v Casti ,,VSeobecné podmienky pre vsetky
stavebné objekty".
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Vseobecné podmienky pre vSetky stavebné objekty:

Pri realizacii stavby a jej vSetkych stucasti budu takisto dodrzané aj nasledovné podmienky:

1. Stavebnik bude mat’ uzavreté pred odberom médii a energii uzavreté prislusné zmluvy na odber médii a energii
a uhradené vSetky suvisiace poplatky.

2. Stavebnik sa bude od zaciatku odberu médii a uzivania komunikacii uzavretim zmluvy (ZOZ- Zakladna
outsourcingova zmluva) primeranym sposobom podielat’ na udrzbe inzinierskych sieti a komunikacii v DI PARK
Senec, ktorych vlastnikom je D1 PARK Infra s.r.o., PPA POWER DS, s.r.o. resp. ktorych prevadzkovatel'om je PPA
POWER DS s.r.o..

3. Ziadame dodrzanie technickej $pecifikicie uvedenej v predlozenej projektovej dokumentacii pri zohladneni
nasich technickych a kapacitnych podmienok.

4. Pre vodorovné a zvislé vzdialenosti jednotlivych pripojok inzinierskych sieti od inych podzemnych vedeni plati
STN 736005 (Priestorova uprava vedeni technického vybavenia).

5. Pri vystavbe ziadame dodrzat’ STN 755402 pre vystavbu vodovodnych potrubi, STN 756910

pre stavbu a skiiSanie kanaliza¢nych potrubi a stok a STN 736611 pre tlakové skusky kanalizaéného vytlaku.

6. Vsetky stavebné prace pri krizovani budovanych sieti s obsluznou komunikaciou v majetku alebo

v sprave PPA POWER DS, s.r.o. musia byt realizované bez rozkopavky komunikacie.

7. Vsetky stavebné prace realizovat’ tak, aby neprislo k poskodeniu jestvujucich inZinierskych sieti a obsluzne;j
komunikacie v majetku alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.0..

8. V pripade, Ze stavebné prace vyzaduji zasah do existujicich zariadeni v majetku alebo v sprave PPA POWER
DS, s.r.o. je zhotovitel’ povinny vyziadat’ si vzdy minimalne 5 pracovnych dni

vopred pisomny suhlas spravcu. Bez tohto sihlasu nesmie vykonat prace.

9. Pripadné prace na zariadeniach v majetku alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.o. mézu realizovat’ len osoby a
organizacie s prislusnym platnym osvedc¢enim resp. opravnenim.

10. Pred zahajenim zemnych prac je zhotovitel’ povinny zaistit’ na vlastné naklady vytycenie vSetkych podzemnych
sieti.

11. Zhotovitel je povinny vzdy minimalne 2 pracovné dni vopred pred zahdjenim zemnych prac v mieste dotknutych
sieti preukazatel'ne vyzvat zastupcu prevadzkovatela PPA POWER DS, s.r.o. na kontrolu splnenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a bodov 9 a 10, inak nesmie zacat’ resp. pokracovat’ v zemnych pracach.

12. V mieste stibehu alebo dotyku inzinierskych sieti musia byt zemné prace realizované ru¢ne.

13. Pri ukonéovani prac na zariadeniach v majetku alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.0. je zhotovitel’ povinny
minimalne 2 dni vopred vyzvat’ zastupcu PPA POWER DS, s.r.o. na kontrolu napojenia, realizovanych prac a
stavu zariadeni. AZ po odsuhlaseni napojenia je mozne vykonat’ spitny zasyp, Gpravu terénu a uvedenie zariadeni
do p6vodného stavu a to v najkratSom nevyhnutnom case, priCom vSetky naklady s tym spojené znasa vylucne
zhotovitel’.

14. Stavebné prace realizovat’ tak, aby nedoslo zamedzeniu vstupu do okolitych arealov z obsluznej komunikacie
v majetku alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.o..

15. Pri vystavbe je zhotovitel' povinny zabezpecit' priebezné odstraiovanie zneCistenia existujucej obsluznej
komunikacie v majetku alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.0..

16. V pripade nedodrzania podmienok bodu ¢. 15 je PPA POWER DS, s.r.o. opravnend zabezpecit' vycistenie
komunikacie na naklady stavebnika, pricom predmetny danovy doklad (faktira) musi byt uhradeny pre zahajenim
kolauda¢ného konania.

16. Zhotovitel’ povinny opravit’ pripadné poskodenie existujlicej obsluznej komunikacie a existujuceho dopravného
znacenia a inzinierskych sieti v majetku alebo v sprave PPA POWER DS, s.r.0. spésobené vystavbou na svoje
naklady alebo na naklady investora.

17. Po ukonéeni stavby ziadame, aby stavebnik odovzdal PPA POWER DS, s.r.0. projekt skuto¢ného vyhotovenia
a geodetické zameranie 1x v editovatel'nej digitalnej forme vo formate dwg..

18. Po ukonceni stavby ziadame, aby stavebnik odovzdal PPA POWER DS, s.r.o. protokoly o nastaveni zariadeni
Cerpacej stanice dazd’ovych podl'a bodu DK4 a DKS5 tohto vyjadrenia a prevadzkovy poriadok pre ORL.

* PPACOnTROLL, DI PARK infra, s.r.0., Vajnorska 137 Bratislava ¢islo POOD-66-2025-000001 zo dna 14.03.2025:

SUHLASIME - S technickym navrhom projektu ,,Bytovy dom Senec " v stupni pre stavebné povolenie a s vydanim
PRI DODRZANI NASLEDOVNYCH PODMIENOK:
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1. Stavebnik dodrzi podmienky vyjadrenia spravcu a prevadzkovatela komunikacii a inzinierskych sieti PPA
POWER DS, s.r.0. uvedené v jeho vyjadreni ¢. POOD-50-2025-000183 zo dna 14.3.2025, ktoré je neoddelitelnou
sucast’ou nasho vyjadrenia

Platnost’ tohto vyjadrenia je 12 mesiacov.

* OTNS, a.s., Vajnorska 137, pod ¢islom 320241045 zo dna 11,.06.2024

Vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre tzemné rozhodnutie a k existencii telekomunikaénych vedeni a
Vseobecné podmienky ochrany telekomunika¢nych vedeni spolo¢nosti SWAN, a.s. a DEVNET, a.s.

Spolo¢nost OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava ako spravca optickej siecte SWAN a.s., (SWAN a.s.
je pravnym nastupcom zaniknutej spolo¢nosti BENESTRA s.r.o. a Profi-NETWORK Slovakia a.s.) a spravca
koaxialnej siete DEVNET a.s. Vam na zaklade Vasej ziadosti o vyjadrenie k existencii telekomunika¢nych vedeni
pre stavbu: Bytovy dom, Senec, Dialni¢na cesta, p.¢. 5187, 5186/7, 5186/8, 5184/32, 5185/5 dava nasledovné
stanovisko:

V zaujmovom tizemi sa NACHADZAJU podzemné vedenia v majetku SWAN, a.s., alebo Devnet, a.s.

SWAN, a.s. a Devnet, a.s. pozaduji zahrnit’ do podmienok uréenych stavebnym uradom pre vydanie rozhodnutia
o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia VSeobecné podmienky ochrany telekomunikaénych vedeni, ktoré
st neoddelitel'nou sucast’'ou tohto stanoviska.

Po splneni danych podmienok spolocnost’ OTNS, a.s. ako spravca siete SWAN k vydaniu izemného rozhodnutia /
stavebného povolenia nema namietky.

Poznamka: v zaujmovom uzemi stavby sa nachadza aj siet’ spolo¢nosti FibreNet, s.r.o0., v ktorej ma SWAN prenajaté
optické vlakna. Pre vyjadrenie a vytyCenie je potrebné oslovit’ dani spolo¢nost’.

Prilohy k vyjadreniu:

Vseobecné podmienky ochrany telekomunikaénych vedeni

Infozéakres telekomunikaénych vedeni zdujmového izemia

Vseobecné podmienky ochrany telekomunikaé¢nych vedeni

Existujuce vedenia st chranené ochrannym pasmom v zmysle §23 zakona ¢. 452/2021 Z.z. a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z.z. o ochrane proti ruseniu. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim
doby platnosti uvedenej vy$s$ie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyznaceného zaujmového uzemia, alebo ak si
Stavebnik nesplni povinnost’ podl’a bodu 3. Stavebnik alebo nim poverena osoba v pripade, ak zistil, Ze jeho zamer,
pre ktory podal Ziadost’ je v kolizii s vedeniami SWAN alebo DEVNET alebo zasahuje do ich ochranného pasma,
je povinny:

vyzvat’ spravcu siete, spolo¢nost OTNS, a.s. (swansiete) na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
prelozenia vedenti,

vypracovat projektovi dokumentaciu,

dat’ si odsuhlasit’ projektovi dokumentaciu.

V zmysle § 21 zakona €. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi zakreslit’ trasa
vSetkych znamych vedeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant. Kazdy je povinny
pocinat’ si tak, aby svojou ¢innost'ou neposkodzoval vedenia alebo telekomunika¢né zariadenia a nerusil prevadzku
sieti alebo sluzieb a neopravnene nezasahoval do siete a do poskytovania sluzieb, inak zodpoveda za §kodu, ktora
tym podniku spdsobil. Jestvujuce kable musia byt’ vytycené. VytycCenie sa realizuje na zaklade pisomnej objednavky
zaslanej na adresu: OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava, alebo elektronicky na obchod@otns.sk , pri
objednavke je nutné uviest’ ¢islo tohto vyjadrenia a prilozit’ kopiu samotného vyjadrenia so zakresom. V pripade
zaujmu vieme poskytnit’ porealizaéné geozameranie tras OK v ZU v dgn. Ziskany podklad nahradza fyzické
vytyCenie v teréne. Tieto sluzby st spoplatnené v zmysle Cennika OTNS.a.s., uvedeného na webe.

Nad vyty¢enou trasou sa nebudd pouzivat’ tazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana proti mechanickému
poskodeniu, nad vyty¢enou trasou sa nebuda umiestnovat’ skladky materialov a stavebnej sute. Ak je v zaujmovom
uzemi planovana vystavba cestnych komunikacii, komunikacii pre pesich a parkoviska ¢i iné spevnené plochy
nad naSou existujiicou trasou, pozadujeme zabezpec€it dodato¢ni mechanicktl ochranu optickych chrani¢ieck SWAN
ulozenim chrani¢iek do beténovych z'abov TK2 s vekom po celej dizke pod spevnenymi plochami.

10/20

OU-SC-OSZP-2025/013747-0038774/2025



V suvislosti s vykonavanymi pracami pozadujeme dodrziavat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi
upravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

Realizaciu vykopovych prac min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunika¢nych vedeni a zariadeni /ochranné
pasmo/ pozadujeme vykonavat’ zasadne ruénym spésobom bez pouzivania strojnych mechanizmov (Ziadne riadené
aneriadené podvrty). Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunikacnych vedeni je potrebné dodrzat’ maximalnu
opatrnost’, vedenia zabezpedit’ proti poskodeniu a pripadnému odcudzeniu.

Vyty€ené, zemnymi pracami odkryté telekomunika¢né vedenia a zariadenia je dodavatel’ stavby povinny riadne
zaistit’ proti previsu, proti poSkodeniu cudzim zdsahom aj mimo pracovného ¢asu /ulozenim do drevenych zl'abov,
resp. vyviazanim na tram/ a tym zabezpecit’ ich plynula prevadzkyschopnost'.

Oboznamenie pracovnikov, ktori buda vykonavat’ zemné prace s vyty¢enou trasou na moznu polohovi odchylku +
30cm skutocného ulozenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit alebo zniZit' krytie tel. kablov, je toto mozné vykonat’ len so stthlasom
poverené¢ho zamestnanca OTNS (optika@otns.sk).

Ziadame, aby bol zastupca spoloénosti OTNS (optika@otns.sk) prizvany ku kontrole a prevzatiu odkopanych tras
eSte pred zasypom ryh, jedna z podmienok pre kolaudaciu stavby, vystavenie potvrdenia o neposkodeni vedenia.
Pred zdhrnom je nutné previest’ zhutnenie zeminy pod a nad vedenim, obnovit krytie a znacenie (zakrytové dosky,
folia, markery).

V zmysle §24 zakona . 452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych
vedeni s preruSenim prevadzky s vlastnikom siete na adrese construction@swan sk . Bez uzavretia dohody nie je
mozné zrealizovat’ prekladku vedeni. VSetky prace spojené s ochranou kablov alebo prelozkou budi zrealizované
na naklady Stavebnika.

V pripade prekladky telekomunikaénych vedeni bez preruSenia prevadzky pozadujeme po vytyéeni trasy vykopat
sondy, z ktorych bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Po prekladke vedenia Ziadame dodat’ geodetické
zameranie nového trasovania a pred zasypom prizvat’ ku kontrole zastupcu spolo¢nosti OTNS (optika@otns.sk)

V pripade ak sa v zdujmovom tizemi v Ziadosti o vyjadrenie nachadza nadzemné telekomunikaéna siet’, ktora je vo
vlastnictve SWAN, a.s. je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpecit’ nadzemn siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma

Kazdé poskodenie zariadenia spolocnosti SWAN, a.s. je nutné bezodkladne oznamit’ telefonicky na ¢isle: +421 0908
706 819, +421 2 35 000 999, 0650 123 456 alebo mailom na adrese: helpdesk@swan.sk.

Upozoriiujeme, Ze v pripade nedodrzania podmienok a pripadného poskodenia optickych vedeni sicte SWAN a
DEVNET ponesie stavebnik/realizator celti zodpovednost’ za prerusenie telekomunikacnej prevadzky a bude znasat’
vSetky naklady spojené s odstranenim poruchy vratane pokit.

Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla §23 a §24 zakona ¢.
452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

* Stanovisko Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava, Ruzinovska 8, 820 09 zo dna 16.09.2024 ¢islo
RUVZBA/OHZPaZ/7626/ 25602/2024:

Zavazné stanovisko k izemnému konaniu stavby

Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava, hlavné mesto so sidlom v Bratislave ako organ miestne a vecne
prislusny podl'a § 3 odsek 1 pism. ¢) v spojeni s prilohou ¢. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 pism. g) zdkona NR SR ¢. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len zak. ¢. 355/2007 Z.z.) vo veci postidenia navrhu Ziadatel’'a Device s.r.0., Trnavska 27, 903 01
Senec (ICO: 48 062 529) na uzemné konanie stavby ,,Bytovy dom Senec* v k.u. mesta Senec, podla § 13 ods. 3
pism. b) cit. zdkona vydava toto

ZAVAZNE STANOVISKO:

Sthlasi sa s ndvrhom na izemné konanie stavby ,,Bytovy dom Senec®, na par. ¢. 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5,
k.u. Senec, mesto Senec.

Stc¢asne sa pozaduje:

1. Re$pektovat’ odporicania vyplyvajuce z hlukovej Stadie (spracovatel: Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V.
tvrdého 23, 010 01 Zilina, ICO: 36 433 781, vypracoval: Ing. Mgr. Michal Bugala, Mat(i§ Kunhart, schvalil Ing.
Jan Simo, CSc.):

a. tykajuce sa akustickych poziadaviek na okenné konstrukcie vzhl’'adom na nepriezvuénost’ plnej Casti obvodového
plasta tak, aby splnili poziadavky STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovo izola¢nych vlastnosti budov a
stavebnych konstrukcii. Poziadavky, a vyhl. MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
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hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zzivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov,

b. tykajuce sa G¢inného spdsobu vetrania navrhnutych chranenych priestorov bez nutnosti otvarania okien, v stilade
s poziadavkami vyhl. MZ SR ¢. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o
minimalnych poziadavkach na byty nizSieho

Standardu a na ubytovacie zariadenia v zneni neskorSich predpisov (25n?/os/liod.) - pri siasnom zabezpeceni
vyhovujucich mikroklimatickych podmienok,

c. zabezpecenie potrebnych parametrov vzduchovej nepriezvuénosti vnutornych deliacich stavebnych konstrukcii
medzi navrhovanymi bytmi navzajom a nebytovymi priestormi v stilade s poziadavkami STN 73 0532 Akustika.
Hodnotenie zvukovoizola¢nych vlastnosti budov a stavebnych konstrukcii.

2. V dalsom stupni projektovej dokumentacie vyhodnotit’ prilahlé vonkajsie prostredie navrhovaného objektu v
sulade s bodom 1.9 prilohy vyhl. MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. (cit. vyssie).

3. Planované vonkaj$ie a vnttorné zdroje hluku navrhovanej stavby vo vztahu k dotknutému chranenému prostrediu
zabezpetit tak, aby splnali poziadavky vyhl. MZ SR &. 549/2007 Z.z. (cit vyssie).

4. Pracoviska (prenajimatel'ny priestor) v objekte riesit’ v podrobnostiach v zmysle poziadaviek Nariadenia vlady
SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko v zneni neskorSich
predpisov (trvalé pracovné miesta prednostne umiestiiovat’ v zone denného alebo zdruzeného osvetlenia a 1.).

5. Riesit’ ucinné vetranie vsetkych bezokennych miestnosti.

6. Plosnt vymeru bytovej jednotky na 1.NP ¢. A.01.B.01 az A.01.B.05 zosuladit’ s poziadavkami STN 73 4301
Bytové budovy.

7. Splnenie poziadaviek uvedenych v bodoch €. 1 az 6 tohto zavdzného stanoviska Ziadam preukazat’ pri stavebnom
konani.

8. Ku kolauda¢nému konaniu predlozit’:

a. protokol z laboratorneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, vysledky ktorého preukazu stlad s
poziadavkami vyhl. MZ SR ¢. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuji ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody
a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazmente rizik systému zasobovania pitnou vodou a
manazment rizik domovych rozvodnych systémov,

b. protokoly z objektivneho merania hluku, vysledky ktorych preukazu, ze hluk z vlastnych vnatornych a vonkajsich
zdrojov (TZB navrhovanej stavby) nebude negativne vplyvat na dotknuté vlastné a okolité chranené prostredie v
zmysle poziadaviek vyhl. MZ SR €. 549/2007 Z.z. (cit. vyssie),

c. protokol z objektivneho merania hluku, vysledky ktorého preukazu, ze hluk z vonkajsich zdrojov hluku lokality
(vratane pozemnej dopravy) nebude negativne vplyvat’ na dotknuté chranené prostredie v zmysle poziadaviek vyhl.
MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. (cit. vyssie),

d. protokol z objektivneho merania hluku, vysledky ktorého preukazu, ze hluk z pozemnej dopravy v primeranej
Casti prilahlého prostredia budovy na byvanie alebo oddychovej zony v blizkosti budovy na byvanie je v stlade s
ustanovenim bodu 1.9 prilohy vyhl. MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. (cit. vysSie),

e. protokoly z merania zvukovej nepriezvu¢nosti deliacich konstrukcii jednotlivych objektov (vodorovnych,
zvislych), vysledky ktorych preukazu stlad s poziadavkami STN 73 0532 (cit. vyssie).

Odovodnenie:

Toto zavizné stanovisko bolo vydané na zéklade navrhu Ziadatel'a Device s.r.0., Trnavska 27, 903 01 Senec (ICO:
48 062 529) na Gzemné konanie predmetnej stavby, doru¢eného na tunajsi urad dia 25.04.2024. Ziadatel’ dita
13.08.2024 doplnil svoje podanie o akusticka Stadiu pre projekt ,,Bytovy dom Senec zo dna 08.08.2024.
Predlozena projektova dokumentacia riesi navrh vystavby bytového domu mimo zastavaného izemia mesta Senec
v priemyselno-logistickom uzemi v blizkosti dialnice DI. Zo severnej strany je v najblizSom okoli nezastavany
pozemok a cesta 11/503, z vychodnej strany je tizemie ohranicené existujicim bytovym domom a skladovou halou.
Na juznej strane sa nachadzaji nezastavané pozemky za miestnou ulicou Horny dvor a hospodarske objekty, Na
zapadnej strane su nezastavané plochy, za ktorymi su situované logistické haly.

Posudzovany bytovy dom je navrhnuty ako 4 podlazny objekt bez suterénnych priestorov. Na 1.NP sa budu nachadzat’
spolo¢né priestory, vertikalna komunikacia (so schodiskom a vytahom), kocikaren, sklad, technicka miestnost’,
miestnost’ pre upratovacku, jeden bytovy priestor (jednoizbovy byt) a jeden nebytovy priestor (retail) s vlastnym
hygienickym zazemim. Na 2.NP az 4.NP sa bude nachadzat’ celkovo 42 bytovych jednotiek (27 jednoizbovych a 15
dvojizbovych). Byty budu mat’ pristup na balkoén alebo franctzsky balkon a sucast'ou kazdého bytu bude nevyhnutné
prislusenstvo bytu podl'a STN 73 4301 Bytové budovy.

Objekt bude dopravne napojeny na miestnu ulicu Horny dvor s vyustenim na cestu II. triedy 11/503. Staticka doprava
sa zabezpec€i na novovytvorenych parkovacich plochach na pozemku investora v celkovom pocte 43 parkovacich
miest.
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Vykurovanie a priprava teplej vody sa zabezpeéi 4 tepelnymi Cerpadlami voda / vzduch umiestnenymi v technickej
miestnosti na .NP. Vonkaj$ie jednotky budi umiestnené pred fasadou objektu v mieste technickej miestnosti.
Vicsina priestorov bude disponovat’ priamym dennym osvetlenim a vetranim oknami na fasade, okrem bezokennych
miestnosti nachadzajtcich sa vo vnutri dispozicie (chodby, sklady, zariadenia na osobna hygienu, sklady). Vetranie
hygienickych zariadeni bude nutené podtlakové elektrickymi ventilatormi s ¢asovym dobehom. Privod cerstvého
vzduchu bude infiltraciou z okolitych miestnosti. Vetranie spolo¢nych priestorov bude natené rekupera¢nou VZT
jednotkou umiestnenou pod stropom v danych priestoroch s vymenou vzduchu 6 x za hodinu.

Navrhovany objekt bude napojeny na mestské inzinierske siete (pripojka pitnej vody, pripojka splaskovej
kanalizacie, pripojka elektrickej energie).

Vysledky predlozeného svetelnotechnického posudku (spracovatel: TIGAIr, s.r.0., Sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013
06 Terchova, ICO: 50 185 934, vypracoval: Ing. Lucia Nagyova, PhD., Ing. Hanuliak PhD., posudok ¢&. 24-117 zo
dita 16.04.2024) preukazali, e vplyv vystavby bytového domu na okolité objekty je v stlade so znenim CI. 4.4
STN 73 0580 - 1 Denné

osvetlenie budov, cast’ 1 - Zakladné poziadavky, Zmena 2 a v ziadnom z okolitych objektov nedéjde k prekroceniu
povoleného ekvivalentného uhla vonkajSieho tienenia 30°, ani k nepripustnému skrateniu doby preslnenia bytov
podl'a STN 73 4301 Bytové budovy. Posudok d’alej uvadza, ze denné osvetlenie navrhovanych obytnych miestnosti
bytov, preukazalo sulad s poziadavkami STN 73 0580 - 2 Denné osvetlenie budov, ¢ast’ 2 - Denné osvetlenie budov
na byvanie a navrhované byty budu preslnené v stilade s poziadavkami STN 73 4301 Bytové budovy.

Predlozena hlukova $tudia z augusta 2024 (spracovatel: Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. tvrdého 23, 010
01 Zilina, ICO: 36 433 781, vypracoval: Ing. Mgr. Michal Bugala, Mata§ Kunhart, schvalil Ing. Jan Simo,
CSc.) preukazala, ze na zaklade akustickych merani a predikcie na zaklade modelacie hluku z dopravy pripustné
hodnoty uréujtcich veli¢in hluku z dopravy pre kategoriu II pre vsetky referen¢né ¢asové intervaly st uz v uzemi
navrhovanej vystavby bytového domu v stcasnosti prekro¢ené. Na eliminaciu nadmerného hluku z vonkajsich
zdrojov st v posudku odporacané potrebné stavebno-technické opatrenia (nepriezvucnost obvodovych plastov
budov vratane zasklenia, R'w ~ 34 dB) pri sucasnom zabezpeceni vhodnych mikroklimatickych podmienok
navrhovanych vnutornych chranenych priestorov. Postidenie hluku z inych zdrojov (zdsobovanie skladovych hal,
VZT apod.) nebolo v predloZenej akustickej Studii spracované.

Dalej tato $tadia konstatuje, ze vplyvom kumulativnej dopravy (pozemna doprava) navySenej o dopravu
vygenerovani navrhovanym objektom ,,Bytovy dom Senec,” dojde k miernemu navySeniu hluku z dopravy v
navrhovanej lokalite pre denny, vecerny a nocny referencny cas. Tento rozdiel hladin hluku vSak z hladiska
subjektivneho vnimania mozno povazovat’ za zanedbateI'ny a pohybuje sa v ramci pasma roz§irenej neistoty merania
hluku 1,8 dB.

Po preskiimani podania sa zistilo, ze predlozeny navrh pri reSpektovani stanovenych poziadaviek nie je v rozpore s
poziadavkami platnych pravnych predpisov uréenych na ochranu verejného zdravia.

Vydanie zavédzného stanoviska podlieha povinnosti uhrady spravneho poplatku podl'a polozky 150 pism. f) zakona
NR SR €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vo vyske 50,- Eur. Spravny poplatok
bol uhradeny dna 26.04.2024 (ekolkom).

* SPP — distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dia 15.05.2024 ¢islo TD/NS/0388/2024/An:

SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribu¢ne;j siete, podl'a ustanoveni zakona ¢, 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o energetike):

SUHLASI

s umiestnenim vyssSie uvedenej stavby (bez jej plynofikacie)

za dodrzania nasledovnych podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

Po posudeni predloZenej projektovej dokumentacie vyssie uvedenej stavby konstatujeme, ze umiestnenie vysSie
uvedenej stavby nie je v kolizii s existujacimi plynarenskymi zariadeniami v sprave SPP-D,

- stavebnik zabezpe¢i vypracovanie projektovej dokumentacie pre Gcely stavebného konania, alebo pre konanie
podl'a inych pravnych predpisov, podl'a podmienok uvedenych v tomto vyjadreni, ako aj podmienok uvedenych v
Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny pred zacatim stavebného konania predlozit’ projektovit dokumentaciu pre tcely stavebného
konania, alebo pre konanie podl'a inych pravnych predpisov, na posudenie SPP-D,

v projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a inych predpisov, pozadujeme,
aby stavebnik:
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« re$pektoval a zohladnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpe¢nostnych
pasiem,

m pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami dodrzal minimalne
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

m zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k existujucim plynarenskym
zariadenia,

m zabezpecil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vsetkych stibehov a krizovani navrhovanych vedeni
s existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

- zabezpecCil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych stibehov a krizovani existujucich plynarenskych zariadeni
a navrhovanou stavbou,

k technickému rieSeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNE PODMIENKY:
Ziadne.

technik technickej dokumentacie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko nie je sthlasnym stanoviskom pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
pravnych predpisov, a podobne ho nie je mozné pouzit’ ako sucast’ ohlasenia drobnej stavby. Toto stanovisko
reflektuje stav (existenciu plynarenskych zariadeni a ich ochrannych a bezpe¢nostnych pasiem) ku diu jeho vydania.
Kazdu zmenu dokumentacie/umiestnenia stavby, ku ktorej dojde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinny
prerokovat’s SPP-D a poziadat’ SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v iom stanovené
su platné v pripade, Ze navrh (ziadost)) na vydanie uzemného rozhodnutia bude podany najneskor do 15. 5. 2025, ak
stavebnik tuto lehotu zmeska, je povinny poziadat’ SPP-D o vydanie nového stanoviska. V pripade, Ze stavba ma byt
v budtcnosti pripojena na distribu¢nu siet’ prevadzkovani SPP-D, je stavebnik povinny pred zacatim stavebného
konania overit’ dostupnost’ a kapacitu distribu¢nej siete a to podanim Ziadosti o pripojenie do distribu¢nej siete na
predpisanom tlacive, alebo elektronicky, prostrednictvom aplikacie zverejnenej na webovom sidle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk). SPP-D je v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi opravnena toto stanovisko zrusit’ v pripade, ak
dojde k podstatnej zmene skutkovych okolnosti, z ktorych SPP-D pri vydavani tohto stanoviska vychadzala, alebo
v pripade, ak dojde k zmene ustanoveni pravnych predpisov, na zaklade ktorych bolo toto stanovisko vydané.

* Stanovisko Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s., Bratislava dita 03.03.2025 ¢islo CD 5440/2025:

Spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. stihlasi s vydanim stavebného povolenia pre stavbu: Bytovy dom
Senec (d’alej len ,,Stavba"), na pozemku registra C, s parcelnym ¢islom 5187 v katastralnom tizemi Senec podla
projektovej dokumentacie stavby: SO 01 BYTOVY DOM , SO 02 SPEVNENE PLOCHY, SO03 TRAFOSTANICA
SO 04 - DISTRIBUCNE VN ROZVODY SO05 - VONKAJSIE NN ROZVODY, SO 05.1 PRIPOJKY NN, SO06 -
VEREJNE OSVETLENIE, SO 07 PRIPOJKY VODY, SO 08 PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE, SO 09
DAZDOVA KANALIZACIA, vypracovanej 10/2024, (d’alej len,, Projektova dokumentacia"), za tychto podmienok:

» Stavbu je mozné pripojit do distribuénej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s. po splneni
obchodnych a technickych podmienok uréenych v Zmluve o pripojeni ¢islo 170003282 v sulade s platnym
prevadzkovym poriadkom spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. a platnymi technickymi podmienkami
prevadzkovatel'a distribucnej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., ktoré st zverejnené na
webovom sidle spolo¢nosti www.zsdis.sk a v platnych pravnych predpisoch;

* Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl'a predlozenej odsuhlasenej projektovej dokumentacie;

* Stavebnik je povinny reSpektovat’ vSetky elektroenergetické zariadenia spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na,
a.s. a ich ochranné pasma v zmysle ustanoveni § 43 Ochranné pasma Zakona o energetike tak, aby nedoslo
poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuc¢na;
Zépadoslovenska distribu¢n, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO: 36361518, DIC: 2022183048, zépis v OR
MS BA 111, oddiel Sa, v. ¢. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s,, ¢islo uctu: 2626106826/1100, IBAN: SK591100 0000 0026 2610 6826, BIC:
TATRSKBX
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Kontakt: Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel'(Qzsdis.sk,
dodavatel@zsdls.sk, vyrobca@zsdis.sk Zakaznicka linka 0850 333 999 prac, dni 7.00 -19.00 h, Poruchova linka
0800111567 nonstop, www.zsdis.sk

ZAPADOSLOVENSKA

DISTRIBUCNA

* Pred realizdciou zemnych prac je Stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie existujucich elektroenergetickych
zariadeni a to prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktort s povinnou prilohou zasle na odberatel@zsdis.sk, alebo
postou na adresu Zapadoslovenska distribucnd, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (sluzba je spoplatnena v
zmysle aktualne platného Cennika sluzieb distriblcie elektriny Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.);

* Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat’ pouéenie (oboznamenie) vSetkych os6b vykonavajucich ¢innost,
alebo zdrzujucich sa na Stavbe, o pravidlach bezpe¢nosti prace v blizkosti WN, VN a NN vedeni. Vykopové prace
v ochrannom pasme podzemnych kablovych vedeni buda vykonavané ru¢ne so zvys$enou opatrnostou.

* V pripade vykonavania ¢innosti v ochrannom pasme a potreby vypnutia vedenia z bezpe¢nostnych dévodov,
Stavebnik poziada o vypnutie 30 dni pred planovanym terminom prac, prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktorti
odosle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo postou na adresu Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P. O. BOX
292, 810 00 Bratislava 1 (sluzba je spoplatnend v zmysle aktualne platného Cennika sluzieb distribucie elektriny
Zapadoslovenska distribuéna, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v iom uvedené st platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zaniku Zmluvy o
pripojeni, podl’a toho, ktora zo situacii nastane skor.

Toto stanovisko je vyluc¢ne stanoviskom spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. ako dotknutého organu,
pri¢om nenahradza stanovisko a vyjadrenie spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na ako uc¢astnika konania (ak ma
spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. v prislusnom konani aj postavenie u¢astnika konania).

* Slovak Telecom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava Cislo 6612427232 zo dina 30.09.2024:

Ziadatel’ vo svojej ziadosti vyznaéil zaujmové tzemie a vyplnil vietky potrebné tidaje pre vydanie vyjadrenia o
existencii telekomunikaénych vedeni a radiovych zariadeni (dalej len Vyjadrenie). Ziadatel’ zodpoveda za spravnost’
a uplnost’ vyplnenej ziadosti a zaroven za to, ze uvedené parcelné ¢isla zodpovedajii vyzna¢enému zaujmovému
luzemiu v mape zobrazenej nizSie (d’alej len polygon). Na zaklade Vasej ziadosti o vyjadrenie Vam Slovak Telekom,
a.s. dava nasledovné stanovisko pre vyznacené zaujmové zemie.

Dojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (dalej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. pozaduji zahrnut' do podmienok uréenych stavebnym tiradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
su neoddelitel'nou sucast’ou tohto stanoviska. Zaroven je stavebnik povinny re$pektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyzna¢eného
polygdnu, dovodu Ziadosti, Géelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedent ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti:

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava ¢islo u¢tu: 2940223/7500

ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obeh, register: Obchodny register Mestského stdu BA 111, Sa 2081/B

Juraj Csiba.juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

4.V zmysle § 21 ods. 12 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o
podmienkach prekladky telekomunikacénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.
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6. Upozoriujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0 zékaze zriad’ovania skladok materialu a zriad’'ovania stavebnych
dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunika¢na
siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel'a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podl'a §23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9. V pripade, ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov pokraovat’ po tom,
ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, ze na Vasom zaujmovom tUzemi
sa mozu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kablové rozvody, tymto upozornujeme Ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov
tychto zariadeni.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovi aplikdciu na stranke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia

Vyty¢enie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti
aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel’ moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani
podl'a stavebného zékona a naslednej realizacie vystavby, ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informécie a data
d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatel'a zarovei upozoriiujeme, ¢ v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejna elektronicku
komunikaénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika¢n
pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodetickii presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty¢enie.

15. Prilohy k vyjadreniu:

* VSeobecné podmienky ochrany SEK

» Situacny vykres obsahujuci zaujmové tizemie Ziadatel’a

Dolezité upozornenie: § 28 zakona c. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach uklada povinnost, aby
vSetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechadzaju stavebnymi Gpravami vnitornych rozvodov, na ktorych
uskutoCnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infrastruktirou v budove
a pristupovym bodom k ne;j.

» Krajské riaditel'stvo hasicského a zachranného zboru v Bratislave ¢islo KRIIZ-BA-OPP-2024/001294-002 zo dna
30.12.2024:

,.Bytovy dom Senec, parcelné Cisla 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5 katastralne izemie Senec*

- stanovisko pre Ucely stavebného konania

Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zadchranného zboru v Bratislave posudilo v sulade s § 27 pism. a) zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, § 40 a § 40b vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov projektovi dokumentaciu
stavby z hl'adiska protipoziarnej bezpeénosti stavby pre stavebné konanie ,,Bytovy dom Senec, parcelné Cisla 5187,
5186/7, 5184/32, 5185/5 katastralne izemie Senec™, ktor obdrzalo dia 16.12,2024 a s predlozenym rieSenim
protipoziarnej bezpecnosti stavby suhlasi.

Upozornenie:

Priestory poziarneho tiseku N1.02 budi podl'a rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby vyuzivané len ako spolo¢né
priestory bytového domu, CiZe sa nesmu bez opitovného postidenia vyuzivat’ ako obchodné prevadzky, kancelarie
a podobne.Toto stanovisko nenahradza stanovisko Krajského riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného zboru v
Bratislave pre konanie nasledujuce podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
( stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
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Majetkopravne vzt'ahy:
Stavba sa bude realizovat’ na pozemkoch registra ,,C*
p.C. 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5, 5186/8, k.G. Senec* vo vlastnictve stavebnika

Vseobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia, nadobudnutia
pravoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zakona). Platnost’ stavebného povolenia moze byt na ziadost’ stavebnika
predizena pravoplatnym rozhodnutim pred uplynutim platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je zavizné aj
pre pravnych nastupcov ucastnikov konania.

2. Zo stavebnymi pracami mozno zacat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vodna stavba SO 09 Dazd’ova kanalizacia bude vo vlastnictve a prevadzke stavebnika: DEVICE s.r.o0., Trnavska
27,903 01 Senec

4. Dokoncent stavbu alebo jej ast’ spdsobili na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na zaklade pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

5. K navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia zZiadatel’ predlozi vsetky doklady vyplyvajuce z podmienok pre
realizéciu stavby podla tohto povolenia a doklady primerane podla ustanoveni § 17, §18 Vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Namietky ucastnikov konania:

V konani neboli vznesené namietky ucastnikov konania.

Odovodnenie

Stavebnik DEVICE s.r.0., Trnavska 27, 903 01 Senec podal dna 25.03.2025 ziadost’ o vydanie povolenia na vodnt
stavbu: Senec: ,,Bytovy dom Senec” SO 09 Dazdova kanalizacia na p.¢. 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5, 5186/8
k.u. Senec.

Spravny organ verejnou vyhlaskou cislo OU-SC-OSZP/2025/013747/VY-20/Be, zo dna 09.04.2025 oznamil
zaciatok vodopravneho konania dotknutym organom a ostatnym ucastnikom konania v stlade s § 73 ods. 1 a
ods. 6 vodného zakona, v spojeni s §61 ods.1 a ods. 2 stavebného zakona a §24 spravneho poriadku. Zaroven
ucastnikov konania a dotknuté organy upozornil, Ze svoje namietky a pripomienky mdzu uplatnit’ najneskor 8 dni
od dorucenia oznamenia inak sa na ne neprihliadne, defl zvesenia je diiom dorucenia. V stanovenej lehote neboli
vznesené namietky.

V konani boli predlozené nasledovné doklady:

Ziadost o povolenie na uskuto¢nenie stavby s prilohami, rozhodnutie o umiestneni stavby vydané mestom
Senec ako prislusnym stavebnym tradom pod ¢islom Vyst.720-24-SAc,Gu zo diia 30.09.2024, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 11.11.2024 a stihlasné zavédzné stanovisko pod cislom Vyst. 669-25-Sc,Gu zo dna 07.03.2025 k
vydaniu povolenia Specialnym stavebnym tradom podl'a §120a §140b stavebného zakona, ktorym overuje dodrzanie
podmienok uré¢enych v izemnom rozhodnuti a zavidzné stanovisko pod ¢islom SEN31120/30423-2024/805 zo dna
02.05.2023. Zavéazné stanovisko Okresného uradu Senec, Useku ochrany prirody a krajiny zo dna 13.12.2024,
¢islo OU-SC-OSZP-2024/031992-002, Zavézné stanovisko Okresného tradu Senec, tsek odpadového hospodarstva
zo dna 16.01.2025 pod cislom OU-SC-OSZP-2025/005543-004, Zavazné stanovisko Okresného turadu Senec,
useku posudzovania vplyvov zo dina 07.05.2024, ¢islo OU-SC-OSZP-2024/016098-002, PPACOnTROLL, PPA
POWER DS, s.r.0., Vajnorska 137 Bratislava ¢islo POOD-50-2025-000183 zo dna 14.03.2025, PPACOnTROLL,
DI PARK infra, s.r.o., Vajnorska 137 Bratislava ¢islo POOD-66-2025-000001 zo dna 14.03.2025, OTNS, a.s.,
Vajnorska 137, pod cislom 320241045 zo dina 11,.06.2024, Stanovisko Regionalny tirad verejné¢ho zdravotnictva
Bratislava, Ruzinovska 8, 820 09 zo diia 16.09.2024 ¢islo RUVZBA/OHZPaZ/7626/ 25602/2024, SPP — distribtcia,
a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dna 15.05.2024 cislo TD/NS/0388/2024/An, Stanovisko Zapadoslovenskej
distribu¢ne;j, a.s., Bratislava dna 03.03.2025 cislo CD 5440/2025, Slovak Telecom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava
Cislo 6612427232 zo dia 30.09.2024, Krajské riaditeI'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave ¢islo KRIIZ-
BA-OPP-2024/001294-002 zo dna 30.12.2024.
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Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, rozhodoval v stlade s § 26 vodného zakona a § 66
stavebného zakona, ktoré upravujua vydavanie stavebnych povoleni. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1976
Zb. o spravnom konani, pretoze podl'a § 73 ods. 1 vodného zakona sa na vodopravne konanie vzt'ahuji vSeobecné
predpisy o spravnom konani. PridrZiaval sa tiez ustanoveni § 8 az § 10 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Tieto ustanovenia urcuju obsah ziadosti o stavebné povolenie,
projektovej dokumentacie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutim na to, Ze navrhované rieSenie je Ziadatel'om technicky zdovodnené a podla preskumania
predloZzenych dokladov nie st ohrozené ani poskodené vodohospodarske a v§eobecné zaujmy, organ Statnej vodnej
spravy rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Stavebnik uhradil spravny poplatok vo vyske 300 € podla polozky ¢.60 pism. g) sadzobnika spravnych poplatkov
zéakona ¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor$ich predpisov, diia 02.04.2025 prevodom na tcet
platobny predpis ¢islo M-020425-4838.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podla ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zak.¢. 71/1967 Zb.

o spravnom konani, v zneni neskorsich predpisov mozné podat’ odvolanie v Iehote do 15 dni odo dnia jeho dorucenia,
na Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je
preskiimatelné sidom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou podla § 73 ods. 4 a ods. 9 vodného zakona a

§ 69 ods.2, stavebného zdkona ucastnikom konania z dévodu velkého poctu ucastnikov konania vyvesenim po
dobu 15 dni na tradnej tabuli Okresného tradu Senec, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie a uverejnenim
na webom sidle (http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis). Toto
rozhodnutie sa oznamuje prostrednictvom mesta Senec vyvesenim po dobu 15 dni na jej uradnej tabuli spésobom
v mieste obvyklym. Posledny den vyvesenia sa povazuje za deni dorucenia. Po uplynuti doby urcenej na vyvesenie
ziadame, aby verejna vyhlaska bola vratena s vyzna¢enym datumom vyvesenia a zvesenia vyhlasky.

Vyvesené dia................

Podpis, peciatka

Zvesené dna...............

Podpis, peciatka

Rozhodnutie ¢islo OU-SC-OSZP/2025/013747/1-24/Be sa doruci:
ucastnikom konania verejnou vyhlaskou verejnou vyhlaskou podla § 73 ods. 9 vodného zdkona, § 69 ods.2
stavebného zakona a podla § 26 ods. 2 spravneho zakona:
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- v§etkym znamym aj neznamym tcastnikom konania

- Gcastnikom konania ktorych vlastnicke prava k susednym pozemkom a stavbam moézu byt rozhodnutim priamo
dotknuté aj neznamym tc¢astnikom konania,

- vlastnikom pozemkov na ktorych budi ukoncené vodovodné a kanaliza¢né pripojky

Doruci sa verejnou vyhlaskou:

Utastnikom konania:

Oznamenie sa doru¢i verejnou vyhlaskou podl'a § 73 ods. 4 a ods. 6 vodného zakona, podl'a § 26 ods. 2 spravneho
zéakona, v stilade s § 61 ods. 4 stavebného zakona, vSetkym znamym aj neznamym ucastnikom konania, a G¢astnikom
konania ktorych vlastnicke prava k susednym pozemkom a stavbam mozu byt rozhodnutim priamo dotknuté a
neznamym ucastnikom konania a vlastnikom pozemkov na ktorych bude realizovana stavba Senec: ,,Bytovy dom
Senec” SO 09 Dazd’ova kanalizacia na p.¢. 5187, 5186/7, 5184/32, 5185/5, 5186/8 k.u. Senec.

1. Device s.r.0., Trnavska 27, 903 01 Senec

2. Auto Group Logistic s.r.o., Ladomerska Vieska 123, Ladomerska Vieska, 965 01, SR, 1C0:45854629

3. D1 PARK Infra, s.r.0., Vajnorska 137, Bratislava, 830 00, SR, IC0:47256061

3. Projektant: Ing. Peter Tribula, EUR ING., CME Consulting Engineers, s.r.o., Dovalovo 384, 033 01 Liptovsky
Mikulas ICO: 44654481

4. PW Management SE, Panenska 6, 811 03 Bratislava

5. PPA POWER DS, s.r.o0., Vajnorska 137, 830 00Bratislava ICO: 313 68 514

6. OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava ICO: 46 881 239

Dotknuté organy:

7. Slovak Telecom, a.s., Bajkalska 28, 817 68 Bratislava

8. Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova &.3, 816 47 Bratislava

9. SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava

10. Mesto Senec, Mierové nam.¢. 8, 903 01 Senec ICO: 00305065

11. Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Pezinku, Hasi¢ska 3,
903 01 Pezinok

12. Regionalny urad verejného zdravotnictva, Ruzinovska ¢.8, 820 09 Bratislava
13. SVP, 8.p., Karloveska 2, Bratislava

14. Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Presovska 48, 826 46 Bratislava

Mgr. Renata Rujak
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky orgdnom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10325

Dorucuje sa

DEVICE s.r.0., Trnavska 27, 903 01 Senec, Slovenska republika

Okresny tirad Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenska republika

Auto Group Logistic s.r.o., Ladomerska Vieska 123, 965 01 Ladomerska Vieska, Slovenska republika
D1 PARK Infra, s.r.0., Vajnorska , 831 04 Bratislava, Slovenska republika

CME Consulting Engineers, s.r.0., Dovalovo 384, 033 01 Liptovsky Hradok, Slovenska republika
PW Management SE, Panenska 6, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika

PPA POWER DS, s.r.0., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava, Slovenska republika

OTNS, a. s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenska republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava, Slovenska republika

Zéapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika
SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

Mesto Senec, Mierové nam. 8, 903 01 Senec, Slovenska republika
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Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Pezinku, Hasi¢ska , 902 01 Pezinok, Slovenska republika
Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava, hl.mesto so sidlom v Bratislave, Ruzinovska 8, 821 01
Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

Slovensky vodohospodarsky podnik, Karloveska 2, Bratislava, Karloveska 2, 841 04 Bratislava-Karlova Ves,
Slovenska republika

Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava, Slovenska republika
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podrobnosti o spdsobe vyhotovenia a nalezitostiach listinného rovnopisu elektronického tiradného dokumentu.

Udaje elektronického dokumentu

Nazov: [Rozhodnutie]
Identifikator: OU-SC-0OSZP-2025/013747-0038774/2025

Autorizacia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Renata Rujak
Opravnenie: 1109, podl'a (§ 9 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 272/2016 Z. z.
Zastipena osoba: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
SK ICO 00151866
Sposob autorizacie: kvalifikovany elektronicky podpis vyhotoveny s pouzitim mandatneho

certifikatu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou casovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 29.05.2025 11:23:31 casové pasmo +02:00
Datum a ¢as vystavenia kvalifikovanej ¢asovej 29.05.2025 11:23:42 ¢asové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vzt'ahuje:
OU-SC-OSZP-2025/013747-0038774/2025

Informacia o vyhotoveni dolozky o autorizacii

Dolozku vyhotovil: Mgr. Katarina Belava
Funkcia alebo pracovné samostatny radca
zaradenie:

Oznacenie organu verejnej moci:Okresny urad Senec
I1CO: 00151866

Datum vytvorenia dolozky: 29.05.2025

Podpis a peciatka:

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.4



	Rozhodnutie
	xml Rovnopis

