OKRESNY URAD PIESTANY

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Krajinska cesta 5053/13, 921 01 Piestany

Cislo spisu Piestany
OU-PN-OSZP-2026/003880-005 12. 08. 2026
ROZHODNUTIE
VODOPRAVNE POVOLENIE
VEREJNA VYHLASKA

Popis konania / Ucastnici konania
Dorudi sa:

1. Obec Ostrov, 922 01 Ostrov 315

2. Marek Orvisky, 922 01 Ostrov 173

3. Margaréta Orviska, 922 01 Ostrov 173

4. Ostatnym ucastnikom konania doruc¢ené verejnou vyhlaskou

5. Okresny trad Piestany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Krajinska cesta 5053/13, 921 25 Piestany — k
spisu

Na vedomie:

6. JVS vodaprojekt s.r.0., Ing. Jaroslava Vaskova (zodpovedny projektant), SNP 26, 934 01 Levice

7. Trnavska vodarenska spoloc¢nost, a.s. (skrateny nazov: TAVOS, a.s.), Priemyselna 10, 921 79 Piestany
8. Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave, Ulica Limbova 6, 917 02 Trnava

9. Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

10. SPP - distribucia, a.s., Platennicka 2, 821 09 Bratislava

11. Krajsky pamiatkovy urad Trnava, Cukrova 1674/1, 917 01 Trnava

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Vyrok

Okresny urad PieStany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ S$tatnej spravy podla
ustanovenia § 5 ods. 1 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ako prislusny organ Statnej vodnej spravy podla §
61 pism. a) a c) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*) a ako Specialny
stavebny Urad podl’a ustanovenia § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny zédkon®), v sulade s ustanoveniami zékona ¢. 71/1967
Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) vydava
stavebnikovi
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Obec Ostrov, 922 01 Ostrov 315, ICO: 00 312 827

podl'a ustanovenia § 26 ods. 4 vodného zakona v sulade s ustanovenim § 66 ods. 1 stavebného zakona
povolenie na uskuto¢nenie vodnych stavieb

,»30 01 Gravitacna kanalizacia®,

,»30 02 Kanaliza¢na ¢erpacia stanica a vytlaéné potrubie®,
,,SO 03 Elektrické pripojka nn k CS*,

.50 04 Kanaliza¢né odbocenia®,

ktoré budu zrealizované na pozemkoch parc. KN reg. ,,C* ¢. 497/2, 315/5 v k. . Ostrov v ramci stavby: ,,Roz8irenie
kanalizacie v obci Ostrov, ul. Lazova“.

Obec Krakovany ako prislusny stavebny urad podla ust. § 117 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsSich predpisov stlade s § 120 ods. 2 stavebného zakona sthlasi
s vydanim vodopravneho povolenia na vodné stavby:

,»50 01 Gravitacna kanalizacia®,

,»30 02 Kanaliza¢na ¢erpacia stanica a vytlaéné potrubie®,

,,SO 03 Elektrické pripojka nn k CS*,

.50 04 Kanaliza¢né odbocenia®,

$pecialnym stavebnym uradom (€. j. POD-S2025/00676 — Ma/ZS, zo dna 08. 12. 2025).

Obec Krakovany ako prislu$ny stavebny trad vydal dna 31. 01. 2025 rozhodnutie o umiestneni stavby ,,Rozsirenie
kanalizacie v obci Ostrov, ul. Lazova“ pod €. j. S2024/00577-Ba / UR, zo dna 31. 01. 2025.

Hlavnym tG¢elom vodnej stavby je odvadzanie splaskovych odpadovych vod do verejnej kanalizacie.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vztahuje na vodné stavby v rozsahu:

Stavebné objekty:

,,S0 01 Gravita¢na kanalizacia“

- stoka ,,GA“ - PVC DN 300, dizka 142,00 m
- stoka ,,H“ - PVC DN 300, dizka 122,00 m

- kanalizaéna $achta S1-S9

,»30 02 Kanaliza¢na ¢erpacia stanica a vytlaéné potrubie®
- &erpacia stanica CS7, betonova, prefabrikovana, DN 2100
- vytlaéné potrubie HDPE DN 90 x 5,4, dizka 18,00 m

,.SO 03 Elektrické pripojka nn k CS*“

- elektricka pripojka NN - kabel NAVY-J 4x16

- pripojkova poistkova skrina PPS (SPP 2C PO IP43)
- korugovana chrani¢ka KF09063, dizka 22,00 m

S0 04 Kanaliza¢né odbocenia“
- 10 ks kanaliza&né zaustenia - PVC-U DN 150, dizka 26,80 m

Prevadzkové stbory:
,»PS 01.1 Strojnotechnologicka ¢ast’ ¢erpacej stanice™
- 2 ks Cerpadla, typ NP 3085.160 SH-256, 2,4 kW, systém 1+1
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,PS 01.2 Elektrotechnologicka ¢ast’ ¢erpacej stanice (MaR a ASRTP)

- rozvadza¢ objektu

- inStalacia technologickych zariadeni vratane napojenia, ovladania a prenosu dat
- ochrana pred zasahom elektrickym pradom

2. Stavby budt uskutoc¢nované podl'a projektovej dokumentacie overenej vo vodopravnom konani, ktora je st¢ast'ou
tohto vodopravneho povolenia. Pripadné zmeny nesmu byt zrealizované bez predchadzajiuceho suhlasu stavebného
uradu.

3. Stavby nesmu byt zacaté, kym vodopravne povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Vodopravne povolenie straca
platnost, ak do dvoch rokov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti nebude stavba zacata.

4. Stavby budi dokonc¢ené do troch rokov odo dna zacatia realizacie vodnych stavieb.

5. Pri uskuto¢iiovani stavieb je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni a
dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

6. Pri stavbach a ich uskuto¢novani musia byt dodrzané zakladné ustanovenia stavebného zakona uvedené v
ustanoveni § 48 stavebného zakona.

7. Stavby buda uskuto¢nované dodavatel'sky na zaklade vyberového konania.

8. Toto vodopravne povolenie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov stavebnika a uc¢astnikov konania v zmysle §
70 stavebného zakona.

9. Oznamit’ tunajSiemu uradu zacatie stavby a terminy kontrolnych dni. Stavebnik umozni organom S$tatneho
stavebného dohl'adu a nimi prizvanych znalcov pristup na stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu.

10. Nahradit’ skodu spdsobenti pri vystavbe alebo prevadzke vodnych stavieb, pripadne zabezpec€it’ uvedenie veci
do pévodného stavu.

11. Pocas realizacie danych stavieb udrziavat’ ¢istotu a poriadok na pozemkoch vyuzivanych v ramci staveniska a
na prilahlych pozemkoch.

12. Po ukonceni stavebnych prac uviest’ pozemky vyuzivané v ramci staveniska do takého stavu, aby nenarusali a
neposkodzovali Zivotné prostredie.

13. Stavebnik je povinny dbat, aby ¢o najmenej ru$il uzivanie susednych pozemkov alebo stavieb a aby
vykondvanymi pracami nevznikli $kody, ktorym mozno zabranit’.

14. Po skonceni prac je stavebnik povinny uviest’ susedny pozemok alebo stavbu do pévodného stavu, a ak to nie
je mozné alebo hospodarsky tucelné, poskytnat’ vlastnikovi nahradu podl'a v§eobecnych predpisov o nahrade Skody
(§ 135 ods. 2 stavebného zakona).

15. Po dokonceni vodnych stavieb poziadat prislusny organ S$tatnej vodnej spravy o vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia, na zaklade ktorého budi vodné stavby dané do uzivania. Ku kolaudaénému konaniu je potrebné
predlozit’ projekt skutoéného vyhotovenia vodnych stavieb, porealizacné geodetické zameranie vodnych stavieb,
certifikaty od pouzitych materialov, protokol o prevzati a odovzdani vodnych stavieb, prevadzkovy poriadok k
vodnym stavbam, vysledky predpisanych skiisok, doklad o zriadeni vecného bremena na pozemky, na ktorych dojde
k vystavbe predmetnych vodnych stavieb a ku ktorym stavebnik nema vlastnicke alebo iné pravo.

16. Podla § 58 ods. 4 stavebnik podzemnych stavieb podliehajuacich tomuto zakonu nepreukazuje vlastnictvo alebo
iné pravo k pozemku, alebo stavbam, pripadne sthlas vlastnika alebo uzivatel'a pozemku ¢i stavieb na nom, ak ide
o stavby, ktoré funk¢éne ani svojou konstrukciou nestivisia so stavbami na pozemku ani s prevadzkou na iom a ktoré
ani inak nemdzu ovplyvnit’ vyuzitie pozemku na ucel, ktorému je uréeny.
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17. Zabezpecit' dodrzanie podmienok vyplyvajucich zo stanovisk dotknutych organov a organizacii, ktoré uplatnili
v pisomnych stanoviskach a st sucast'ou dokladovej Casti:

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany — vyjadrenie ¢. 16160/2024/HGu, zo dna
15.07.2024

K predlozenej PD uvadzame nasledovné vyjadrenie:

S predlozenou projektovou dokumentaciou suhlasime za dodrzania podmienok:

- Spoje reviznych $acht Ziadame utesnit’ gumovym tesnenim alebo bitumenovym pasom.

- Kanaliza¢né poklopy liatinové s pruznym zamkom predpisanej nosnosti osadené spolu s vyrovnavajicimi
prstencami na lepiacu maltu.

- Otvor pre navrhované prediZenie verejnej kanalizacie ziadame realizovat’ jadrovym vitanim.

- Koncovu S9 vybudovat’ ako priebeznt so zaslepenim pritoku.

- Zaustenie k parc. KN reg. ,,C“ €. 309/7 ziadame vybudovat’ min. 1 m od navrhovanej Sachty na potrubi verejnej
kanalizacie.

- V ramci vystavby ziadame zrekonstruovat’ CS6 &erpadla.

Uvadzame technické poziadavky, ktoré je nutné dodrzat, pokial bude chciet’ investor poziadat o prevadzku
kanalizacie naSu vodarensku spolo¢nost’:

- Kanaliza¢né pripojky ziadame napojit’ priamo na potrubie, nie do reviznych Sachiet, doporuc¢ujeme ich opatrit’
spatnou klapkou proti zatapaniu, na revizne Sachty na verejnej kanalizacii Ziadame osadit’ protizapachové poklopy.
- V celej lokalite ziadame osadit’ kanaliza¢né revizne Sachty typové prefabrikované s priemerom 1000 mm.

- Upozoriiujeme investora, ze kanalizacia bude verejnymi siet'ami len v tom pripade, pokial’ ich vlastnikom bude v
sulade so zakonom ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov, § 3 odst.
2, subjekt verejného prava. Ak vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii zabezpe€uji pravnické osoby,
ktoré nie st subjektmi verejného prava, podmienkou pre vydanie izemného rozhodnutia je zmluva o budicej zmluve
o prevode vlastnickeho prava k dotknutej stavbe medzi jej vlastnikom a subjektom verejného prava a podmienkou pre
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastnictva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie
medzi vlastnikom stavby a subjektom verejného prava. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizacii neméze
vzniknut’ vecné bremeno, zalozné pravo ani prava s podobnym obsahom a u¢inkami v prospech iného ako subjektu
verejného prava.

- Kanaliza¢né pripojky nie st sti¢ast'ou verejnej kanalizacie podl'a zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov. Kanaliza¢ni pripojku pre kazdy rodinny dom je nutné riesit
individualne, vyjadrenie ku kanalizaénym pripojkam pre jednotlivé rodinné domy vyda TAVOS, a.s., az po prevzati
vybudovanych verejnych sieti nasou spolo¢nostou do prevadzky.

- Pokial’ ma byt kanalizacia po vybudovani a uvedeni do uzivania odovzdana do prevadzky TAVOS, a.s., siete
musia byt uloZzené vo verejnom priestranstve a pocas vystavby ziadame prizyvat’ nasich zamestnancov k funkénym
skaskam.

Uvadzame poziadavky, ktoré je potrebné splnit’, pokial’ bude chciet’ investor poziadat’ o prevadzku Cerpacej stanice
(CS) nasu vodarensku spolo¢nost’:

Stavebna &ast’ CS:

- priemer Cerpacej Sachty min. 2 000 mm,

- CS bude vybudovana mimo komunikacie z ddvodu minimalizovania uzavretia komunikécie pri pravidelnej udrzbe,
- vyska spodnej hrany pritoku od dna min. 2 000 mm, pri hlavnych CS zvysit hibku na 2 500 mm, pokial’ to podlozZie
umoznuje,

- v oblastiach s vyskytom pieskov a strkov vytvorit’ na dne CS sedimentaéni jimku,

- dno CS vyspadovat’ smerom k erpadlam,

- vstup do CS - nerezovy rebrik neosadzat’ do priestoru hrubych hrablic/zachytného kosa,

- doplnit’ madlé pre vstup do CS,

- pristupova komunikacia k CS pre &istiace vozidlo s hmotnostou 30 t + manipulaény priestor pre udrzbu CS a
obsluhu rozvadzaca,

- na CS osadit’ nerezové poklopy, resp. liatinové s pantami,

- magnetické koncové spinace kontroly vstupu nahradit’ pohyblivymi s pruznou ty¢inkou.
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Strojno-technologické vybavenie CS:

- technologické vybavenie z nerezu (¢. materidlu 17 248): (poklopy, armatury, kotviace prvky, prvky odvetrania a
rebrik),

- poklopy vytvorit' tak, aby sa zabezpegil bezpeény vstup do CS, vytahovanie erpadiel a ¢istenie hrubych hrablic/
zachytného kosa,

- na pritoku osadit’ tlmiaci plech,

- vyhotovit’ kotviaci bod pre pracovnika, ktory vstupuje do CS,

- Cerpadla osadzat’ vzdy oproti pritoku ¢erpadla, opatrit’ ich nerezovou retazou vhodnou na vytahovanie pomocou
hydraulického ramena,

- tlakova sondu na meranie hladiny a hladinové spina¢e uchytit’ na nerezovl retaz opatrent zavazim, tak aby sa
dali vymenit (do otvorov),

- osadit’ ko§/hrubé hrablice (min. do vysky 1 000 mm) na pritoku do CS - odkonzultovat’ s prevadzkou technické
rieSenie,

- ¢erpadla v zapojeni 1+1 (1 v chode — 100% rezerva),

- Cerpadla v sulade so Standardami TAVOS, a.s. (odporu¢ame FLYGT), typ sa ur¢i po dohode projektanta a
pracovnika TAVOS, a.s.,

- na vytlaku kazdého &erpadla spitna gulovéa klapka a uzatvaracia armatura: pri velkych CS vlozit' pred spitnu
klapku kompenzator na tlmenie vibracii,

- minimalna vel’kost’ vytla¢ného potrubia od ¢erpadla musi byt DN65,

- vytlaky Gerpadiel musia byt napojené na vytlak z CS ,,Y* spdsobom, pre hlavné kanalizaéné precerpavacie stanice
(KPS), pozadujeme vytlaky ,,Y* spolu s armatirami umiestnit’ v armatirnej Sachte s prietokomerom a osadenie
sondy pre meranie tlaku,

- uzatvorit’ spodnii ¢ast’ rozvadzaéa a vzdialenost’ rozvadzaga a CS7 musi byt min. 1 m.

Elektro cast’ a MaR:

- elektricka pripojka dimenzovana na chod oboch Eerpadiel,

- CS s ¢erpadlami s prikonom nad 3 kW — softstartér alebo frekvenény menié¢ (po dohode s prevadzkou),

- ovladanie chodu ¢erpadiel od kontinualneho merania hladiny tlakovou sondou (hladina L1 — vypnutie ¢erpadla,
hladina L2 — zapnutie ¢erpadla, hladina L3 — zapnutie 2. ¢erpadla a signalizacia maximalnej hladiny), zmena otac¢ok
motora ¢erpadla v zavislosti od vysky hladiny v CS, plavéak pre blokovanie chodu ¢erpadla pri minimalnej hladine
v CS,

- in3talovat’ prietokomer na vytlaku z CS, pre hlavné KPS bude prietokomer umiestneny v mernej $achte, dimenzia
prietokomera totozna s vytlatnym potrubim,

- na telese CS osadit’ prepojovaciu skrinku (odvetrana), v ktorej budu pripojené vietky elektrické komponenty
vychadzajuce z CS. Pri vymene alebo oprave elektriky v CS sa nebude zasahovat’ do rozvadzada, oprava sa zrealizuje
v prepojovacej skrinke,

- celoplastovy rozvadza¢ s podstavcom vysokym min. 40 cm mimo telesa ¢erpacej stanice, krytie IP 55 a viac,
vyhrievany a odvetravany vnutorny priestor rozvadzacov, elektromerovy rozvadzac¢ osadit’ vedla rozvadzaca
technologického,

- na bo¢nej stene rozvadzaca musi byt umiestnena zasuvka na pripojenie dieselagregatu,

- malé &erpacie stanice — prenos dat z CS na vodarensky dispe¢ing — hlasenie siibornej poruchy cez GSM modul,

- na dispec€ing prenos nasledujucich signalov, aktudlny prietok, prete¢ené mnozstvo za jednotku ¢asu, stav plavakov,
alarm — signalizdcia maximalnej hladiny, stav ¢erpadiel — chod, stop, porucha, siborna porucha.

Upozoriiujeme investora, ze vykonavat’ vSetky prace na verejnej kanalizacii je mozné iba za pritomnosti poverenej
osoby prevadzkovatel'om verejnej kanalizicie a po konzultacii s tvarom odvadzania odpadovych vod Piestany.

Vydanie poziadaviek k navrhu vodnych stavieb si uplatiiujeme na zaklade zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov, jednak ako vlastnik v stlade s § 15, 16 a/alebo

prevadzkovatel’ v sulade s § 17, 18 verejnych sieti, na ktoré sa budi navrhované vodné stavby pripajat’.

Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. si vyhradzuje pravo zmeny vyjadrenia na zaklade novozistenych skuto¢nosti.
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Krajsky pamiatkovy urad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava — vyjadrenie ¢. Z-PUSR-23686/2026/BA, zo dna 26.
03.2026

Uvedenou stavebnou ¢innost'ou nie st dotknuté zaujmy chranené Krajskym pamiatkovym uradom Trnava v zmysle
zakona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov. Postup pri archeologickom naleze
uréuje § 40 zakona 49/2002 Z. z. a § 127 zakona 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infrastruktury, Odbor spravy nehnutelného majetku
Statu, Namestie generala Viesta 2, 832 47 Bratislava — stanovisko ¢. SEMal-EL-13/2-1-4001/2024, zo dna 29. 05.
2024

Po posudeni predloZenych podkladov nemame pripomienky a sthlasime s realizaciou horeuvedenej stavby v k. 0.
Ostrov, okres Piestany. V danej lokalite sa nenachadzaji pozemky, podzemné telekomunikaéné vedenia, ziadne
inZinierske siete ani radio reléova trasa v sprave Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Vsetky zmeny projektovej dokumentacie je potrebné predlozit’ na posudenie. Toto stanovisko sa vydava na ucely
uzemného a stavebného konania.

SPP — distribucia, a. s., Platennicka 19013/2, 821 09 Bratislava — vyjadrenie ¢. TD/NS/0651/2025/Ga, zo dna 20.
08. 2025

SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribu¢nej siete a dotknuta pravnicka osoba:
SUHLASI s vydanim Rozhodnutia o stavebnom zamere za dodrZania nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vytyCenie existujicich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribu¢ne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’” E-sluzby) najneskér 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozornujeme, ze SPP-D moze podat
podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl’a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,-
€ az 150 000,-€, v pripade nesplnenia tejto povinnosti moéze SPP-D nasledne vydat’ negativne zavdzné vyjadrenie
ku kolaudacii stavby,

- stavebnik prac je povinny zabezpecit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti z dovodu
potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly prevadzky, Gdrzby a vykonu odbornych
prehliadok a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadent,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakového (d’alej ako ,,NTL®) plynovodu a strednotlakového (d’alej ako ,,STL*) plynovodu a vo vzdialenosti
mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (d’alej ako ,,VTL®) plynovodu, az po predchadzajucom vytyceni
tychto plynarenskych zariadeni, a to vyhradne rucne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou
opatrnost'ou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technoldgie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako ru¢ne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového ulozenia plynarenského zariadenia, a taktieZ overenie priebehu trasy vrtacicho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitenou prilohou tohto zavézného
vyjadrenia,
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- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metodou s ruéne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach ddjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat' pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie, vysledok
kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie prevadzkovatel’a,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez sthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti méze viest’ k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyc¢enia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmd STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN
12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecénostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti a zhotovit’, zmenit’ alebo odstranit’ stavbu,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni zhotovit', zmenit’ alebo odstranit’ stavbu.

OSOBITNE PODMIENKY:

- Toto zavdzné vyjadrenie nahradza zavézné vyjadrenie SPP-D pre postudenie projektu stavby podl'a Stavebného
zakona,

- Pred podanim navrhu na kolaudéciu stavby pozadujeme predlozit’ Ziadost o vyjadrenie dotknutej pravnickej osoby
ku kolaudacii stavby, ktorej prilohou musi byt

* koépia ,,Oznamenia o zacati prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni®, ktoré stavebnik doruc¢il SPP-D

* kopia ,,Rozhodnutia o stavebnom zamere*

pri¢om na zaklade tejto ziadosti a predlozenych dokladov SPP-D vyda zavéazné vyjadrenie ku kolaudacii stavby.

Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava — stanovisko &. CDP 011075/2025, zo dia 05.
09. 2025

Spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. preskimala predloZzenti projektovi dokumenticiu a s vydanim
stavebného povolenia na predmetnu stavbu ,,stihlasi za predpokladu plnenia nasledovnych podmienok pri realizacii
stavby:

1. Nova pripojka bude napojena z existujuceho podperného bodu siete NN ¢. 95 v obci Ostrov.

2. Deliace miesto budi vyvodové svorky poistkovych spodkov v skrinke SPP 1 na p.b. ¢. 95.

3. Stavebnik vybuduje na svoj naklad elektromerovy rozvadzag, pristupny z verejne pristupného miesta v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a pripojku/privod NN k elektromerovému rozvadzacu od deliaceho miesta do
elektromerového rozvadzaca kablom NAYY-J 4x16 mm2 na privodné svorky hlavného istica pred elektromerom,
ktory bude trojfazovy s In=16 A s vypinacou charakteristikou B, vSetky nemerané Casti budu plombovatel'né.

4. Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené na mieste trvale pristupnom pracovnikom
Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. v zmysle zadkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike.
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5. Elektromerovy rozvadza¢ bude pouzity predpisanych rozmerov v zmysle postupu Pravidla pre prevadzkovanie a
montaz merania elektrickej energie, ktory je dostupny na webovej adrese www.zdis.sk a odporucame ho pouzit’ v
plastovom vyhotoveni. Na jeho uzatvorenie bude pouZity typizovany mechanizmus pre energetické zariadenia.

6. Novovybudovana NN pripojka bude prevadzkovana v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike.

Dalej ziadame pri realizacii stavby zabezpe¢it' plnenie nasledovnych podmienok:

a) V zmysle Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. budu pri vystavbe reSpektované vsetky existujiice energetické
zariadenia a ich ochranné pasma,

b) Na stavbou dotknutom uzemi sa nachadzaji vzdusné NN vedenia vo vlastnictve ZSD, a.s.

¢) Pri vystavbe dojde k pracam v pasme NN vedenia a budua sa v iom pohybovat’ osoby, mechanizmy vykonavajice
prace suvisiace so stavebnymi pracami na stavbe. Ziadame Vs o dodrZiavanie ustanoveni § 43 Zakona o energetike
€. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Taktiez je nutné vykonat’ poucenie (oboznamenie) o
zasadach bezpecénosti prace v blizkosti tychto vedeni a 0 moznosti vzniku smrtel'ného urazu elektrickym pridom v
pripade ich porusenia. Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podla odstihlasenej projektovej dokumentacie tak,
aby nedoslo k poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska
distribucna a.s.

7. Stavbu je mozné pripojit’ k distribuénej sustave spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. po splneni
obchodnych a technickych podmienok ur¢enych v Zmluve o pripojeni odberného elektrického zariadenia Ziadatel'a
122366354 do distribu¢nej ststavy.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava — vyjadrenie ¢. 6612520134, zo dna 28. 07. 2025

Na zaklade Vasej ziadosti o vyjadrenie Vam Slovak Telekom, a.s. dava nasledovné stanovisko pre vyznacené
zaujmové Uzemie.

Dojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (dalej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pozaduju zahrnut’ do podmienok urcenych stavebnym uradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia:

Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré si neoddelitelnou sucast'ou tohto stanoviska. Zaroven je stavebnik
povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyzna¢eného
polygdnu, dovodu Ziadosti, G¢elu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedent ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902719840.

4.V zmysle § 21 ods. 11 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle § 24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet’ dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné prelozit, zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozoriujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0 zdkaze zriad’ovania skladok materialu a zriad’'ovania stavebnych
dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunika¢na
siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. je potrebné zo strany ziadatel'a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.
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8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla § 23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9.V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dovodov pokracovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemn¢ prace a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou
vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vyty¢enie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k tomu, Ze na Vasom zadujmovom uzemi sa mozu nachadzat
zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto
upozornujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: htpps://www.telekom.sk/
vyjadrenia.

Vyty¢enie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.

UPOZORNENIE: O vyty&enie nie je potrebné poziadat’, ak sa v zaujmovom tzemi Ziadatela nachadzaju len stipy
(podra prilozeného situa¢ného vykresu).

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vysSie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti
aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel’ mdZe vyjadrenie pouzit’ iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani
podl'a stavebného zékona a naslednej realizacie vystavby, ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informécie a data
d’alej rozsirovat’, prenajimat’, alebo vyuzivat’ bez stihlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovatel negarantuje geodetickii presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty¢enie.

Vseobecné podmienky ochrany SEK:

1. V pripade, ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedent ziadost, je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpecit’:

* Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

* Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia.

* Odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia.

V lokalite predmetu Vasej ziadosti je opravneny vykonavat’ prace suvisiace s preloZenim sieti (alebo vybudovanim
telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa moze nachadzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s r6znou funkénostou.

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je ziadatel’ povinny vykonat’
vSetky objektivne G¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpedi:

* Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,

* Preukazatel'né oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat’ zemné prace, s vyty¢enou vyzna¢enou polohou
tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

» Upozornenie zamestnancov vykonavajiicich zemné prace na moznt polohovil odchylku + 30 cm skutocného
uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

» Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najva¢Sou
opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje),

* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

* Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

* Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne ¢islo 12129,

* Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, ze spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0. nezodpovedajii za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit’ krytie tel. kablov je toto mozné
vykonat’ len so sthlasom povereného zamestnanca ST.

3. Ziadame dodrzat’ platné predpisy STN 73 6005 pre priestorovu Gpravu vedeni v plnom rozsahu.
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Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava — vyjadrenie ¢. 3730006963, zo dna 06. 08. 2025

Optické vedenie - Nedochadza ku stretu
Nizkonapétové vedenie - Nedochadza ku stretu
MW vedenie - Nedochadza ku stretu

Radiové vedenie - Nie je predmetom vyjadrenia

Spolo¢nost’ Orange Slovensko, a. s. zaroven upovedomuje stavebnika o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zakona ¢. 452/2021 Z. z. sa do projektu stavby musi zakreslit’ trasa v§etkych znamych
vedeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

2. EKS st chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.). Zaroven je potrebné dodrziavat’ v§eobecnti
prevenéni povinnost’ upravenu v § 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z. ako aj ustanovenia o ochrane proti ruSeniu upravené
v § 108 zakona ¢. 452/2021 Z. z.

3. V pripade, ze je v tomto Vyjadreni uvedené, Ze dojde k stretu s EKS spolo¢nosti Orange Slovensko, a.s. ako
aj v pripade, Zze stavebnym zamerom bude dotknuté ochranné pasmo EKS, je stavebnik povinny respektovat
Vseobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prilohu tohto Vyjadrenia. Najneskor pred spracovanim projektovej
dokumentacie stavby je stavebnik povinny vyzvat spolo¢nost’ Orange Slovensko, a.s., cez nim poverenu osobu/
spolo¢nost’, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia EKS. Kontaktné udaje st uvedené vo
Vseobecnych podmienkach ochrany EKS.

4.V zmysle § 24 zékona ¢. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prelozky EKS s vlastnikom
dotknutych EKS. Bez uzavretia dohody nie je mozné zrealizovat prelozku EKS.

5. Spolo¢nost’ Orange Slovensko, a.s. upozoriiuje na zakaz budovania skladok a zariadeni nad trasou EKS.

6. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany je porusenim povinnosti podla § 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.
7. V pripade, ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov pokraovat’ po tom,
ako vydané Vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

8. Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vyty¢enie polohy EKS spolo¢nosti Orange
Slovensko, a.s. Kontaktné tidaje st uvedené vo Vseobecnych podmienkach ochrany EKS.

9. Bez suhlasu spolo¢nosti Orange Slovensko, a.s. nie je ziadatel’ a/alebo stavebnik opravneny informacie uvedené
v tomto Vyjadreni d’alej rozsirovat, zdiel'at’ alebo vyuzivat na iny Gcel nez na ucel uvedeny v ziadosti a vyssie v
tomto Vyjadreni.

10. Spolo¢nost’ Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty¢enie polohy EKS.

Majetkovopravne vztahy:

Vodné stavby budi umiestnené na pozemku parc. KN reg. ,,C*“ €. 497/2 v k. 0. Ostrov, ktory je podl'a listu vlastnictva
&. 900 vo vlastnictve Obce Ostrov, 922 01 Ostrov 315, ICO: 00 312 827 a parc. KN reg. ,,C“ ¢. 315/5 v k. 0. Ostrov,
ktory je podrla listu vlastnictva ¢. 1419 vo vlastnictve Marek Orvisky, Margaréta Orviska, 922 01 Ostrov 173.

Vseobecné ustanovenia:

1. Projekt vypracovala: Ing. Jaroslava Vaskova, ev. ¢.: 3952*%A2

2. Spdsob uskutocnenia stavby dodavatel'sky na zaklade vyberového konania
3. Investi¢ny naklad stavby: 281 241, 77 €

Rozhodnutie o namietkach G¢astnikov konania: neboli uplatnené, a preto nebolo potrebné o nich rozhodntt'.

Odovodnenie

Dna 11. 02. 2026 bola na Okresny urad Piestany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie doruc¢end ziadost
stavebnika Obec Ostrov, 922 01 Ostrov 315, ICO: 00 312 827 o vydanie vodopravneho povolenia na uskuto¢nenie
vodnych stavieb:

,,S0 01 Gravita¢na kanalizacia®,
,»30 02 Kanaliza¢na Cerpacia stanica a vytlaéné potrubie®,
,SO 03 Elektrické pripojka nn k CS*,
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.50 04 Kanaliza¢né odbocenia®,
ktoré budu zrealizované na pozemkoch parc. KN reg. ,,C* ¢. 497/2, 315/5 v k. . Ostrov v ramci stavby: ,,RozS8irenie
kanalizacie v obci Ostrov, ul. Lazova“.

Stru¢ny popis stavby:

Projekt riesi rozsirenie kanalizacie, ktora bude nadvédzovat na vybudovanu verejnu kanalizaciu. V ramci stavby bude
predizena stoka ,,GA* a vybudovana nova stoka ,,H* s ¢erpacou stanicou CS7 a kratkym vytlaénym potrubim, ktorym
sa splaskové odpadové vody zo stoky ,,H* zatstia do koncovej Sachty stoky ,,GA®. Kanalizacia bude vybudovana
z potrubia PVC-U DN 300, celkovej dizky 264,00 m a vytlaéného potrubia HDPE DN 90 x 5.4, dizky 18,00 m.
Kanalizatné zaustenia v poéte 10 ks budu vybudované z PVC-U DN 150, dizky 26,80 m.

Na zaklade podanej Ziadosti tunaj$i trad oznamil zacatie vodopravneho konania vSetkym zndmym tc¢astnikom
konania, dotknutym organom a organizaciam oznamenim pod ¢. OU-PN-OSZP-2026/003880-003 zo dna 31. 03.
2026.

Nakol’ko boli stavebnému tradu dobre zname pomery staveniska a ziadost’ poskytovala dostato¢né podklady pre
posudenie navrhovanej stavby, tunaj$i organ $tatnej vodnej spravy upustil od miestneho zistovania a ustneho
pojednavania.

V oznameni o zacati vodopravneho konania uréil lehotu, v rdmci ktorej sa mohli vSetci ucastnici vodopravneho
konania, dotknuté organy a organizacie vyjadrit’ a uplatnit’ pripadné namietky k predmetnej veci a upozornil ich, ze
na neskor uplatnené namietky nebude prihliadnuté.

V lehote stanovenej tunajSim uradom v ramci vodopravneho konania neboli zo strany ucastnikov konania vznesené
ziadne namietky.

K vodopravnemu konaniu boli dolozené nasledovné podklady:

- projektova dokumentacia — 3 paré, 10/2024,

- vypis z listu vlastnictva ¢. 900, zo dna 05. 12. 2025,

- vypis z listu vlastnictva ¢. 1419, zo dna 11. 08. 2026,

- kopia katastralnej mapy, zo dna 05. 12. 2025,

- zmluva o buducej kipnej zmluve o prevode vlastnickeho prava k nehnutel'nosti, zo dna 06. 11. 2024,

- zavazné stanovisko — sthlas s vydanim vodopravneho povolenia (Obec Krakovany, ¢. j. POD-S2025/00676, zo
dna 08. 12. 2025),

- uzemné rozhodnutie €. j. S2024/00577-Ba / UR, zo dna 31. 01. 2025, ktoré vydala Obec Krakovany,

- dokladova cast, ktora obsahuje stanoviska, vyjadrenia a suhlasy ucastnikov konania a dotknutych organov a
organizacii.

Na zaklade ziadosti, predloZzenych dokladov a vysledku vodopravneho konania, rozhodol prislusny organ Statnej
spravy tak, ako to je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Spravny poplatok nebol uhradeny podl'a zakona NR SR €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor§ich
predpisov, nakol’ko je Ziadatel’ oslobodeny od spravnych poplatkov.
Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou v zmysle § 69 stavebného zakona a musi byt vyvesené po dobu

15 dni na tGradnej tabuli Obce Ostrov, pricom posledny 15. den sa povazuje za deni dorucenia.

Datum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky oznami Obec Ostrov pisomne tunajSiemu organu Statnej vodnej
spravy.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podl'a ustanovenia § 53 a § 54 spravneho poriadku podat’ odvolanie do 15 dni
odo dna jeho dorucenia na Okresny urad Piestany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Krajinska cesta 5053/13,
921 25 Piestany. Toto rozhodnutie je preskimatel'né sidom po vyc€erpani riadneho opravného prostriedku.

Ing. Peter Sedlak
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

1CO: 00151866 Sufix: 10004

Dorucuje sa

Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01 Ostrov, Slovenska republika
Marek Orvisky, Ostrov 173, 922 01 Ostrov, Slovenska republika
Margaréta Orviska, Ostrov 173, 922 01 Ostrov, Slovenska republika
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